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Hoy en día se dispone de algunas alternativas para el calentamiento de agua en las 
instalaciones de usuarios residenciales, comerciales e industriales, siendo una opción los 
calentadores eléctricos de inducción por su tamaño compacto y fácil instalación.  En el 
presente proyecto se realiza un análisis de los armónicos generados en la red eléctrica, 
debido a la utilización de calentadores de agua de inducción. El caso de estudio que se 
presenta es el del hotel Old Town Quito Suites, ubicado en el centro de la ciudad de Quito, 
cuyo giro de negocio es la renta temporal de departamentos en los cuales se dispone de 
calentadores de inducción en cada departamento. 
Para el desarrollo del estudio se ha realizado mediciones con el equipo FLUKE 435 de 
propiedad de la Universidad Politécnica Salesiana, conforme a lo establecido en la 
Regulación No. ARCONEL 005/18. Las mediciones fueron realizadas en dos puntos del 
hotel siete días continuos con un registro cada diez minutos; el primer punto de medición 
fue en el tablero de medidores al cual llega una acometida expresa desde el transformador 
No.49474 ubicado en una cámara de transformación aledaña. El segundo punto de 
medición fue en un circuito expreso secundario que conecta directamente a un calentador 
de agua. De forma adicional se realizó un estudio de la calidad del producto al que accede 
el usuario por parte de la empresa distribuidora. 
Los resultados obtenidos en cuanto a calidad de energía eléctrica desde la responsabilidad 
del consumidor reflejan un problema con la distorsión armónica de corriente, se pudo 
evidenciar la presencia de armónicos de orden par e impar fuera de los límites deseados. 
Para dar una solución a este problema se realiza el diseño de un filtro pasivo sintonizado 
en la frecuencia del armónico predominante, de esta forma dicho armónico es eliminado 
además de que todo el sistema entra en los límites para la distorsión total de demanda.  
De igual forma se realiza el análisis de forma individual del circuito perteneciente al 
calentador de inducción en donde se evidencia problemas con armónicos de diferente 
orden, para este caso la aplicación de un filtro pasivo sintonizado no presentó una solución 
viable. Sin embargo, la incidencia de este circuito no afecta de forma representativa al 
desempeño de todo el sistema debido a los tiempos reducidos de uso de este circuito. 
En el caso de la calidad del producto se observa que todos los índices bajo análisis se 
encuentran dentro de los límites establecidos por la regulación No. ARCONEL 005/18 y 
no es necesario tomar acciones correctivas. 




sintonizados, con los cuales se lograría mejorar la calidad de onda de corriente en la red 
de bajo voltaje del Hotel Old Town Quito Suites, que conduce a una notable mejora en la 























Nowadays, there are some alternatives available for water heating in residential, 
commercial and industrial installations; one option is electric induction water heaters due 
to their compact size and easy installation.  The present project is carried out an analysis 
of the harmonics generated in the electrical network due to the use of induction water 
heaters. The case study presented is from the Old Town Quito Suites Hotel, located in 
downtown Quito, whose business line is the temporary rental of apartments in which 
induction heaters are available in each apartment. 
For the development of the study, measurements were made with FLUKE 435 equipment 
owned by the Salesian Polytechnic University, under the provisions of Regulation No. 
ARCONEL 005/18. Measurements were taken at two points of the hotel seven continuous 
days with a record every ten minutes; the first measurement point was at the meter board 
to which there is an express connection from transformer No. 49474 located in a nearby 
transformation chamber. The second measurement point was at a secondary express 
circuit that connects directly to a water heater. In addition, a study was made of the quality 
of the product accessed by the user from the distribution company. 
The results obtained in terms of electric power quality from the consumer's responsibility 
reflect a problem with the harmonic distortion of current, the presence of harmonics of 
even and odd order out of the desired limits was evidenced. To provide a solution to this 
problem, a passive filter tuned to the frequency of the predominant harmonic is designed 
so that the harmonic is eliminated and the whole system is within the limits for the total 
demand distortion. 
Similarly, the individual analysis of the circuit belonging to the induction heater is 
performed, where problems with harmonics of different order are evidenced, for this case 
the application of a tuned passive filter did not present a viable solution. However, the 
incidence of this circuit does not representatively affect the performance of the entire 
system due to the reduced usage times of it. 
In the case of product quality, it is observed that all the indexes under analysis are within 
the limits established by regulation No. ARCONEL 005/18 and it is not necessary to take 
corrective actions. 
Finally, an economic analysis is carried out for the inclusion of tuned passive filters, with 
which it would be possible to improve the quality of the current wave in the low-voltage 












El constante crecimiento en la utilización de equipos de cocción, calentamiento y 
calefacción eléctricos en el área residencial responde a las necesidades de confort, 
consumo y estética que buscan los usuarios, el uso de equipos basados en la inducción 
eléctrica que van desde cocinas, hornos y calentadores de agua se pueden encontrar con 
frecuencia en el sector residencial. 
Frecuentemente los consumidores desconocen los efectos que pueden llegar a tener al 
utilizar equipos no lineales en la red eléctrica, en este caso la presencia de calentadores 
de agua del tipo inductivo ha planteado la necesidad de conocer las características de la 
carga instalada y su incidencia en la red eléctrica asociada. 
Estos equipos representan una alternativa muy deseable desde el punto de vista 
ecológico en comparación con tecnologías del pasado que no solamente contribuían a la 
contaminación ambiental sino que también podían llegar a ser un peligro para la salud de 
los usuarios, el ARCONEL mediante la regulación No. ARCONEL 005/18  Calidad del 
servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica  ha establecido 
indicadores, índices y límites en la comercialización de energía eléctrica que deben ser 
cumplidos por las empresas distribuidoras y por los consumidores, para mantener la 
calidad en el servicio [3]. 
En cuanto al índice de calidad que corresponde al consumidor el ARCONEL mediante 
la promulgación de la Regulación No. ARCONEL 005/18 establece que se determinará 
mediante el índice de distorsión armónica en la corriente[3]; Ya que es el consumidor 
responsable de los efectos negativos que pueda presentar su carga instalada, no solamente 
a su red sino también a la de terceros. 
Por esta razón en este proyecto se realiza un estudio técnico siguiendo todos los 
procedimientos y parámetros de calidad del consumidor según la regulación No. 
ARCONEL 005/18, de tal forma que se pueda establecer los niveles de distorsión 
armónica en la corriente del edificio Old Town Quito Suites producida por la utilización 
de calentadores de agua del tipo inductivo y plantear una solución rentable desde el punto 
de vista económico y de igual forma técnico, también se plantea la necesidad de realizar 
un análisis desde el punto de vista de calidad del producto al que accede el usuario, de 
esta forma se establecerá si este se encuentra dentro de los parámetros deseados, 




de agua del tipo inductivo, de esta forma se puede observar la contribución que tiene esta 
carga en cuanto a la contaminación armónica. 
1.2. Objetivos 
1.2.1.  Objetivo general 
 Realizar un análisis armónico de corriente, del impacto que tienen los 
calentadores del tipo inductivo en la red eléctrica de bajo voltaje en el hotel 
Old Town Quito Suites, con el fin de establecer una solución económicamente 
rentable que mejore la calidad del consumidor. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Configuración e instalación de un analizador de carga para el registro de 
variables eléctricas en el hotel Old Town Quito Suites. 
 Realizar la descarga de la información registrada y validar los datos obtenidos. 
 Determinar si la distorsión armónica de corriente obtenida cumple con la 
REGULACIÓN No. ARCONEL 005/18. 
 Proponer alternativas para la mitigación de armónicos y mejora de la distorsión 
armónica.  
1.3. Alcance 
El presente proyecto está vinculado a cuantificar la distorsión armónica de corriente que 
puede causar el uso de calentadores eléctricos de inducción, utilizados para el 
calentamiento de agua en el hotel Old Town Quito Suites. Para obtener la información de 
la red eléctrica se instalará el analizador FLUKE de la Carrera de Electricidad de la 
Universidad Politécnica Salesiana, en el hotel Old Town Quito Suites; realizando 
registros conforme lo indica la Regulación No. ARCONEL 005/18, que permita conocer 
el impacto de los calentadores eléctricos de inducción en la distorsión armónica de 
corriente. Con los registros se podrá verificar el aporte de cada uno de los armónicos e 
identificar acciones de mejora, para cumplir con la calidad de producto. 
1.4.  Justificación 
Debido a la implementación de calentadores de agua del tipo inductivo en el edificio Old 
Town Quito Suites, es bastante útil desde el punto de vista técnico realizar un análisis de 
calidad de energía eléctrica enfocándose en la distorsión armónica de la corriente en la 
red de bajo voltaje del mismo, generalmente lo usuarios desconocen que el servicio de 
energía eléctrica que reciben debe cumplir con estándares de calidad, no únicamente de 




La distorsión armónica de la corriente presente en la red de bajo voltaje es 
responsabilidad del consumidor, ya que es el tipo y número de cargas que este posee las 
que pueden causar a mayor o menor medida este fenómeno, existen un sinnúmero de 
efectos negativos producto de la presencia de distorsión armónica en la corriente que no 
se limitan a la red propia del usuario, sino que también se lo puede apreciar desde la 
empresa distribuidora y terceros. 
Este estudio permitirá establecer el aporte que tienen los calentadores de agua de 
inducción en la distorsión armónica de la corriente en la red de bajo voltaje del edificio 
Old Town Quito Suites. 
Una vez realizado el estudio los beneficios que se pueden establecer a partir de la 
toma acciones correctivas, son la mejora de calidad del producto que recibe el usuario y 
evitar posibles sanciones por parte de la empresa distribuidora. 
1.5.  Contenido 
El presente trabajo desarrolla lo establecido en el objetivo general y específicos en 4 
capítulos, los cuales se describen a continuación.   
El capítulo 2 plantea una introducción a la calidad de energía eléctrica, se nombran 
algunas normas internacionales que han establecido parámetros y procedimientos para la 
realización de estudios de calidad de energía eléctrica, más adelante se presenta en forma 
detallada el componente teórico en el que se ha fundamentado el estudio de armónicos en 
sistemas eléctricos, debido a que el trabajo busca establecer los efectos que tienen cargas 
del tipo inductivo (calentadores de agua de inducción) en la red de bajo voltaje del usuario 
se ha visto la necesidad de establecer conceptos del factor de potencia y desbalance de 
fases.  
También se presentan los principales índices de calidad de energía bajo distorsión 
armónica que se utilizan generalmente en bajo voltaje, posteriormente se hace una 
recopilación de las diferentes configuraciones de filtros existentes para la mitigación o 
cancelación de armónicos en sistemas eléctricos. Para finalizar se hace una breve 
introducción a los calentadores de agua del tipo inductivo y a la metodología utilizada 
para este trabajo haciendo referencia a la regulación No ARCONEL 005/18 
El capítulo 3 presenta de forma detallada el procedimiento seguido para la adquisición 
de datos y tratamiento de la información. Más adelante se presentado los datos que 
corresponden a tres análisis necesarios para tener una visión completa de la calidad de 
energía en el inmueble, calidad del producto, aspecto calidad del consumidor y un análisis 




presentan en forma de tablas y gráficas que permiten una mejor comprensión de las 
variables eléctricas bajo análisis, también se establecen los límites y parámetros que 
deben cumplir cada una de las variables bajo estudio en base a la Regulación No 
ARCONEL 005/18. 
El capítulo 4 establece los resultados obtenidos para cada caso de análisis y plantea 
acciones correctivas para los problemas encontrados en el sistema eléctrico perteneciente 

































2.1.  Definición de calidad de energía eléctrica  
Cuando hablamos de calidad de energía eléctrica se debe señalar que este término se 
utilizó a partir de 1980 ya que se empieza a tomar en consideración por primera vez  la 
influencia de perturbaciones electromagnéticas que pueden ocurrir en una red de eléctrica 
especialmente en medio y bajo voltaje[4]. El término calidad de energía eléctrica aún no 
se encuentra propiamente definido, pero existen estándares que dan una idea o camino 
para su definición, en [2] se define como la gran variedad de fenómenos 
electromagnéticos que van a caracterizar a la corriente y al voltaje en un periodo de 
tiempo y punto determinado en la red eléctrica, de igual forma en [5] se define como las 
características que posee la energía eléctrica que se entrega a los usuarios en cuanto a las 
condiciones de magnitud, frecuencia y simetría del voltaje. 
 
Figura 2.1. Calidad de energía eléctrica. 
Elaborado por: Diego Játiva 
La calidad de energía eléctrica debe ser tomada en consideración por todos los 





2.2.  Calidad de servicio 
Son los atributos técnicos y comerciales bajo los cuales se debe prestar el servicio de 
energía eléctrica a los consumidores, la calidad del servicio se puede dividir en calidad 
del producto, del servicio técnico y del servicio comercial[3]. 
2.2.1. Calidad del producto 
Hace referencia a la calidad en la que se encuentran las formas de onda de voltaje que 
comercializa la distribuidora, para lo cual existen indicadores como armónicos, niveles 
de voltaje y perturbaciones rápidas de voltaje[3]. 
2.2.2. Calidad del servicio comercial 
Hace una relación a las prestaciones que ofrece la empresa distribuidora a sus 
consumidores, estas pueden ir desde tiempos de atención hasta la adecuada facturación 
del consumo, todo con el fin de que los consumidores se encuentren satisfechos con los 
servicios que adquieren[3].  
2.2.3. Calidad del servicio técnico 
Hace una referencia al servicio ininterrumpido que pueda prestar la empresa distribuidora 
a sus consumidores, se puede cuantificar por la frecuencia y duración de las 
interrupciones en el suministro de energía eléctrica en la red que abastece al usuario[3]. 
2.3.  Guías y estándares utilizados para estudios de calidad de energía eléctrica  
Una vez que se ha establecido como se divide el estudio de la calidad de energía eléctrica 
es necesario señalar cuales son las principales variables que se deben analizar desde el 
punto de vista de todos los participantes del sector eléctrico, haciendo énfasis en aquellos 
que intervienen en medio y bajo voltaje, para este análisis existen algunos estándares que 
nos plantean como se realizara el monitoreo, análisis y tratamiento de la información 
recopilada de las distintas variables eléctricas en una red sujeta a un estudio de calidad de 
energía eléctrica. 
Estos estándares son utilizados a nivel mundial y son la base para la elaboración de 
algunas resoluciones o normativas en cuanto a calidad de energía eléctrica de diferentes 
países, por esta razón es necesario que se mencionen los principales. 
2.3.1.  Estándar IEEE 519-214 
La IEEE mediante el estándar  denominado Prácticas recomendadas y requisitos para el 
control de armónicos en sistemas de energía eléctrica proporciona los límites de 
distorsión armónica en el voltaje, de manera que se puedan evitar efectos negativos en los 




potencia que debe tenerse en el PCC , la regulación ARCONEL 005/18 hace referencia a 
este estándar para el cálculo de índices de calidad energética de parte de la distribuidora 
y del usuario ya que estos son  los responsables de la generación de armónicos de corriente 
que  provocan armónicos en el voltaje y se pueden ver afectados los demás usuarios de la 
red eléctrica asociada[6].  
2.3.2. Estándar IEEE 1159 
La IEEE con el estándar 1159 Práctica recomendada para el monitoreo de la calidad de 
energía eléctrica proporciona una definición los fenómenos electromagnéticos en las 
redes eléctricas. Este estándar plantea algunos indicadores de calidad de energía eléctrica 
y los clasifica en base a la duración y efecto de estos en la red eléctrica[7], se puede 
encontrar estos índices en la Tabla 2, sección 4.4 denominada descripción detallada del 
fenómeno perteneciente a la misma[2]. 
2.4. Monitoreo de la calidad de energía eléctrica  
Si se desea establecer los procedimientos a seguir en cuanto al monitoreo de calidad la 
energía eléctrica de una red es necesario conocer las variables que deben ser analizadas y 
los procedimientos que deben realizarse, en [2] se proporciona a los usuarios un conjunto 
de términos y definiciones para describir los fenómenos de calidad de energía eléctrica. 
Además, explica cómo los fenómenos electromagnéticos afectan a un sistema eléctrico y 
su uso final, de igual forma plantea la necesidad de la implementación de equipos de 
monitoreo que sean capaces de adquirir las variables eléctricas ya sea en puntos de carga 
o en la red eléctrica.  
Para realizar el monitoreo de las variables eléctricas en una red sujeta a un análisis de 
calidad de energía, se requieren algunos aspectos básicos que nos permitan obtener la 
información necesaria para posteriormente ser tratada, estos se señalan a continuación; 
 Se requiere equipo para que el monitoreo sea útil.  
 Se requieren técnicas de medición adecuadas para obtener datos útiles y 
precisos.  
 Ubicación adecuada de monitores, estudios sistemáticos e interpretación de 
resultados.  
Este estándar plantea al voltaje y la corriente como los parámetros base sobre los cuales 
se debe realizar el monitoreo y análisis de información, con el fin de obtener un estudio 
integral de la calidad de energía eléctrica en un sistema, de estos dos se desprenderán un 




necesidades del sistema bajo análisis. 
El propósito de este estándar es ayudar a los usuarios describiendo técnicas para 
definir, medir, cuantificar e interpretar fenómenos electromagnéticos que inciden en las 
condiciones de calidad de energía eléctrica de un sistema bajo análisis. 
Para el caso de sistemas eléctricos de medio y bajo voltaje generalmente las variables 
seleccionadas para un estudio de calidad de energía eléctrica son las siguientes, cabe 
recalcar que estas pueden variar según las necesidades de cada sistema y de los 
usuarios[8]. 
Parámetros de calidad de energía: 
 Magnitud 
 Frecuencia 
 Sags (Caídas de voltaje) 
 Swells (Incrementos de voltaje) 
 Fluctuaciones de voltaje causadas por parpadeo (Flicker) 
 Transitorios 
 Sobre voltajes 
 Armónicos 
 Interrupciones 
La resolución de problemas de calidad de energía eléctrica implica una serie de factores 
que pueden presentarse según el caso de estudio, estos deben ser interpretados de forma 
correcta. Muchos problemas relacionados con la calidad de energía se pueden resolver de 
una forma relativamente simple, por esta razón se señala algunos de las acciones más 
comunes que se toman normalmente: 
 Evaluación cuidadosa de las cargas presentes. 
 Verificación del correcto cableado y puesta a tierra del sistema eléctrico. 
 Instalando equipos de monitoreo de energía para obtener datos del sistema y 
sus características. 
 Sin embargo, se debe tener presente que ningún método maneja todos los problemas 
y que no es correcto diagnosticar un problema simplemente mirando una sola pieza de 
información[2]. 
2.4.1. Métodos de medición de la calidad de energía eléctrica 
La información adquirida de una red eléctrica debe ser tratada con la metodología 




están presentando en la red eléctrica bajo estudio, para esto normalmente se debe evaluar 
la información obtenida con relación a parámetros técnicos ya establecidos para el caso 
de estudio. En [9] se proporciona una guía para establecer la metodología necesaria según 
las variables bajo análisis, para lo cual plantea parámetros que deberán ser utilizados 
según el caso de estudio y las necesidades del sistema eléctrico. Si bien la metodología 
sigue el mismo patrón de monitoreo, adquisición de datos y tratamiento de la información, 
este estándar plantea algunas variables específicas para realizar un análisis de calidad de 
energía eléctrica. 
Parámetros de calidad de energía: 
 Frecuencia 
 Magnitud de voltaje de alimentación  
 Fluctuaciones de voltaje causadas por parpadeo (Flicker) 
 Incrementos y caídas del voltaje de alimentación (dips and swells) 
 Interrupciones  
 Transitorios de voltaje 
 Desequilibrio en el voltaje de alimentación. 
 Armónicos en el voltaje 
 Interarmónicos en el voltaje 
 Señales principales de voltaje en la red de alimentación 
 Cambios rápidos de voltaje  
2.4.2. Requerimientos para el control de armónicos en sistemas eléctricos  
En [1] se enfoca principalmente en el control de la presencia de armónicos en sistemas 
eléctricos, para la realización de este análisis se debe tomaren cuenta en los puntos de 
interfaz entre el operador del sistema eléctrico y los consumidores. Los límites 
recomendados están propuestos para su aplicación en un punto de acoplamiento común 
(PCC) entre operador del sistema eléctrico y el consumidor, donde el PCC usualmente se 
toma en el punto en el sistema eléctrico más cercano al consumidor donde el operador del 
sistema eléctrico podría ofrecer servicio a otros consumidores. Para usuarios comerciales 
el PCC se encuentra comúnmente en el lado de bajo voltaje del transformador[1]. 
Este estándar plantea límites en la distorsión armónica para diferentes niveles de 
voltaje y de igual forma diferentes niveles de corriente, de igual forma establece los 
parámetros de cómo deben realizarse las mediciones en cada caso y además recomienda 




Los beneficios económicos que se pueden presentar al realizar un análisis de calidad 
de energía eléctrica abarcan a todos los participantes del sector eléctrico, ya que el tomar 
acciones correctivas sobre posibles anomalías en elementos del sistema eléctrico 
representa un incremento en la vida útil de los elementos bajo análisis, y en el caso de los 
usuarios puede significar menos consumo y evitar posibles sanciones impuestas por la 
empresa que brinda el servicio de energía eléctrica, esto debido a que la carga que el 
usuario posee puede presentar efectos negativos o no deseables sobre otros usuarios o al 
sistema que lo abastece. 
2.5. Estado del arte 
Una vez que se han presentado las guías y estándares comúnmente utilizados para la 
realización de un estudio de calidad de energía eléctrica a continuación se presentan 
algunos trabajos en el área de investigación. Cabe recalcar que se hace un énfasis en los 
casos donde existen problemas por la existencia de armónicos, ya que un análisis de 
calidad de energía abarca más variables e índices que deben ser estudiados como se 
mencionó anteriormente. 
En [6] se realiza un análisis de calidad de energía conforme a los parámetros indicados 
en la regulación ARCONEL 005/18. Para este caso particular se presentan problemas con 
los armónicos de orden tres y cinco, esto debido a la conexión de un sistema fotovoltaico. 
Si bien existe un problema de armónicos en la red en que se realiza este análisis, el origen 
de este problema es diferente al caso propuesto en el presente trabajo, no obstante se 
puede observar el manejo de las variables y aplicación de la regulación para un análisis 
de los parámetros requeridos en la distorsión armónica de corriente.  
En [7] de igual forma al realizar un análisis de calidad de energía en un inmueble y se 
evidencia la presencia de armónicos de orden impar, para el tratamiento de la información 
de utiliza la norma IEEE 519, la cual es la base de la regulación vigente en el país, en este 
trabajo se recomienda la implementación de filtros que eliminen la presencia de 
armónicos predominantes del sistema en base a las características de consumo. Este 
trabajo se realiza bajo los parámetros necesarios para la adquisición de datos y posterior 
tratamiento dela información según lo estipulado en la regulación. 
En [10] evidencia la presencia de armónicos de orden par e impar, de igual forma 
maneja los procedimientos y metodologías que expresa la regulación vigente para un 
análisis de distorsión armónica de corriente, no se recomiendan acciones correctivas  




porcentaje cada uno de estos incumple con la regulación. 
En [11] se maneja al igual que los trabajos mencionados anteriormente la regulación 
actual, el caso corresponde a la implementación de cocinas de inducción y se evidencia 
de igual forma un problema debido a la presencia de armónicos de orden impar siendo el 
armónico de orden cinco el predominante, de igual forma plantea la necesidad de la 
aplicación de filtros para mitigar o cancelar este problema. 
Los trabajos enunciados muestran el manejo de la regulación vigente en al país para 
realizar un análisis de calidad de energía y proponen algunas acciones correctivas, sin 
embargo la naturaleza de los armónicos que se presenta en cada caso es diferente al del 
presente trabajo ya que no se ha realizado ningún análisis del efecto que tienen 
calentadores de agua de inducción en redes de bajo voltaje. 
2.6.  Armónicos 
El término armónico definido desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica se ha 
establecido como componente sinusoidal de una forma de onda periódica que tiene una 
frecuencia igual a un múltiplo entero de la frecuencia fundamental del sistema[12]. 
En el caso ideal los sectores encargados de la comercialización de energía eléctrica a 
los usuarios deberían entregar señales sinusoidales perfectas de voltaje y corriente, pero 
este nunca es el caso, existen un sin número de razones por las que es difícil mantener 
estas condiciones en el servicio, las desviaciones en las formas de onda de voltaje y 
corriente de su señal original o ideal puramente sinusoidal son conocidas como 
distorsiones armónicas. 
Los armónicos en voltaje y corriente pueden ser concebidos como componentes 
sinusoidales componentes de la frecuencia fundamental del sistema y representados de la 
siguiente forma (1). 
𝑓ℎ = (ℎ) ∗ (𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) (1) 
Dónde: 
ℎ: Número entero. 
𝑓ℎ: Componente armónico. 
Se puede representar en sistemas eléctricos con su forma fundamental sinusoidal la 
presencia de armónicos de forma gráfica para que se comprenda los efectos que estos 
tienen sobre la señal. 
𝑖1 = 𝐼𝑚1 ∗ sin (𝑤𝑡) (2) 




𝑖5 = 𝐼𝑚5 ∗ sin (5𝑤𝑡) (4) 
La siguiente gráfica muestra el caso ideal de una señal de corriente de amplitud 
100[A]. 
 
Figura 2.6. Señal de corriente ideal sin la presencia de armónicos . 
Elaborado por: Diego Játiva  
La presencia de armónicos de diferente orden puede tener diversos efectos en esta señal 
sinusoidal como se muestra en la Figura 2.6.1 y Figura 2.6.2, en las cuales se aprecia el 
tercer y quinto armónico respectivamente. 
 

























Figura 2.6.1. Distorsión en la señal de corriente debido al tercer armónico. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 2.6.2. Distorsión en la señal de corriente debido al quinto armónico. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 













































De igual forma se muestra en la Figura 2.6.3 cómo estos armónicos se presentan de forma 
individual y el efecto combinado que estos tienen sobre la señal fundamental. 
 
Figura 2.6.3. Distorsión en la señal de corriente debido al tercer y quinto armónico. 
Elaborado por: Diego Játiva  
La distinción armónica es un parámetro que nos muestra que tan distorsionada o alterada 
se encuentra la señal fundamental, este parámetro se lo conoce como distorsión armónica 
total (THD)[13]. 
2.6.1.  Representación matemática de armónicos mediante las series de 
Fourier 
Para realizar un estudio detallado y posterior análisis de la distorsión armónica, una de 
las herramientas más efectivas son las series de Fourier, estas nos permite ver el 
comportamiento de los componentes armónicos de un señal distorsionada ya sea de 
corriente o de voltaje, esto se logra al descomponer la misma , el análisis mediante las 
series de Fourier establece que cualquier señal periódica puede representarse mediante 
las siguientes funciones[14]: 








































Es una función periódica de frecuencia 𝑓0, una frecuencia angular de 




𝐶1 sin(ℎ𝑤𝑜𝑡 + 𝜑1 ) Representa la señal fundamental. 
𝐶ℎ sin(ℎ𝑤𝑜𝑡 + 𝜑ℎ): Representa el armónico ℎ𝑡ℎ   de amplitud 𝐶ℎ, frecuencia ℎ𝑓𝑜 y fase 𝜑ℎ . 










, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 =
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2.6.2. Armónicos de simetría par e impar 
La simetría que poseen los armónicos es una de las características por las cuales se puede 
realizar un análisis más detallado de los efectos que pueden tener en sistemas eléctricos 
[14]. 
2.6.3. Armónicos impares 
Los armónicos de simetría impar se caracterizan por 𝑓(−𝑡) = −𝑓(𝑡)  y no produce 
términos de coseno  en la expansión de la forma de onda por las series de Fourier(6)[14]. 
2.6.4. Armónicos pares 
Los armónicos de simetría par se caracterizan por 𝑓(−𝑡) = 𝑓(𝑡)   y no produce términos 
sinusoidales el al expansión de la forma de onda por las series de Fourier (7). Las señales 
con simetría en la mitad de la misma 𝑓(𝑡 ± 𝑇/2) = −𝑓(𝑡)  tienen cero componente DC 
y esto resulta en la cancelación de los armónicos de orden (2,4,6,…..), por esta razón se 
ignoran los armónicos de este orden en el análisis de sistemas eléctricos ya que estos 






2.7.  Principales fuentes de armónicos  
El constate crecimiento de la demanda implica que el suministro de energía eléctrica a 
estos nuevos usuarios sea abastecido bajo parámetros de calidad de energía, sin embargo 
el aumento de la demanda ha incrementado la presencia de armónicos debido a la 
presencia de cargas no lineales como computadoras, lámparas fluorescentes, dispositivos 
de comunicaciones[15] y todo tipo de dispositivo que tenga que trabajar con 
rectificadores. 
 
Figura 2.7. Modelo de carga con puente rectificador. 
Elaborado por: Diego Játiva  
2.7.1. Cargas no lineales 
En este tipo de cargas la señal de corriente no se parece a la del voltaje aplicado debido a 
una serie de razones, una de las principales es que su impedancia no es constante, por 
ejemplo, el uso de interruptores electrónicos que conducen corriente a la carga solo 
durante una fracción del periodo de la frecuencia. Por esta razón se pude concebir a las 
cargas no lineales como aquellas en que la Ley de Ohm no describe la relación entre 
voltaje y corriente a diferencia de cargas lineales, en algunos casos cargas lineales como 







Figura 2.7.1. Curva de comportamiento de una carga no lineal. 
Elaborado por: Diego Játiva  
En la Figura 2.7.1 se puede apreciar de forma gráfica que la relación de voltaje y corriente 
no sigue un patrón lineal. 
2.7.2. Efectos de la presencia de armónicos en la red eléctrica 
Para el caso de sistemas eléctricos se han realizado una gran variedad de estudios que 
muestran los efectos de la presencia de armónicos en la red, los cuales se describen a 
continuación[13]: 
 Reducción del factor de potencia: Esto limita la máxima transferencia de potencia 
de la red eléctrica que se abastece. 
 Efectos sobre motores y generadores: Se presenta en el calentamiento de los 
componentes de motores y generadores, en el caso del generador debido a un 
incremento en la corriente que este debe proveer, y en el caso del motor el 
incremento en la resistencia del rotor debido a altas frecuencias  
 Efectos en transformadores: Se presenta con un incremento en las pérdidas de 
cobre debido al aumento en la corriente y al efecto skin. 
 Efectos en capacitores: Se producen corrientes armónicas debido a que la 
reactancia de los capacitores cambia con la frecuencia, lo que se traduce en 
calentamiento y pérdidas. 




























 Efecto en el conductor neutro: Los armónicos de secuencia cero se adhieren al 
conductor neutro. 
 Efecto en mediciones y protección de equipos: Pueden presentarse distorsiones en 
las mediciones realizadas lo que causaría un aumento en los errores, en el caso de 
protecciones puede afectar su funcionamiento debido a que estos están diseñados 
para trabajar bajo condiciones de señales sinusoidales. 
 Efecto en cargas sensibles: Algunos dispositivos suelen ser bastante sensibles a 
distorsiones en las señales, equipos como los usados para el control de calidad de 
procesos, lo que causa errores en sus mediciones o en su funcionamiento en 
general. 
2.8. Armónicos en la corriente 
La importancia del estudio de los armónicos en la corriente es primordial para 
comprender porque se presenta una distorsión en la señal de voltaje, a mayor presencia 
de armónicos en la corriente mayor será la presencia de armónicos en el voltaje. Las 
fuentes corrientes armónicas más comunes en sistemas de potencia son: convertidores 
electrónicos de potencia, hornos de arco, inversores para generación distribuida, 
controladores de fase AC y rectificadores. Cada uno de estos dispositivos productores de 
armónicos puede tener una corriente armónica bastante consistente[1]. 
2.9.  Factor de potencia, desbalance de fases y pérdidas  
2.9.1.  Factor de potencia 
El factor de potencia se ha establecido eléctricamente como el coseno del ángulo que 
existe entre el voltaje y la corriente en un sistema o circuito AC[16]. De igual forma el 
factor de potencia se puede expresar como la relación trigonométrica de la potencia 






Figura 2.9.1. Triángulo de potencia. 
Elaborado por: Diego Játiva  
El triángulo de potencia se construye tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 
la potencia activa es la que se consume y es medida en watts (13), la potencia aparente es 
la multiplicación del voltaje y la corriente y es medida en Volt-Amp (15) y por último la 
potencia reactiva es medida en Volt-Amp-reactivos  (14)[17]. Mediante un análisis 
gráfico se puede expresar de forma muy sencilla al factor de potencia como la siguiente 
expresión (13): 
𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos (ɸ) (13) 
𝑄 =  𝑉 ∗ 𝐼 ∗ sin (ɸ) (14) 
𝑆 = 𝑉 ∗ 𝐼 = √𝑃2 + 𝑄2 (15) 






         
(16) 
2.9.2. Factor de potencia asociado a la calidad de energía  
Es uno de los índices o variables primordiales que se deben tomar en cuenta  para realizar 
un análisis de calidad de energía en un sistema, debido a los inconvenientes técnicos que 
pueden presentarse en los equipos sujetos a la red al no tener un factor de potencia en los 
niveles adecuados y a la vez el impacto económico que representaría el deterioro de los 
mismos o la presencia de fallas [18]. 
 El incremento de cargas no lineales en los sistemas eléctricos ha planteado la 
necesidad de que se tome en cuenta la propagación de armónicos y el efecto que estos 
tienen en el voltaje y la corriente para así establecer una variante en la definición del 




la red eléctrica, el factor de potencia ahora se encuentra definido de la siguiente manera:  
𝑃𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑑 ∗ 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡     (17) 
𝑃𝐹𝑡𝑜𝑡 = Factor de potencia total (18) 
𝐹𝑑 = Factor de desplazamiento (19) 





La presencia de cargas capacitivas o inductivas en un sistema eléctrico tiene como 
efecto la reducción del factor de potencia total del sistema, debido a que estas cargas 
afectan directamente al factor de desplazamiento mientras que las cargas no lineales lo 
harán en el factor de distorsión por  la propagación de armónicos[19].  
La presencia de problemas con los niveles del factor de potencia en un sistema 
eléctrico es muy común y existen muchos estudios al respecto. El obtener un factor de 
potencia óptimo para el correcto funcionamiento de todos los equipos asociados al 
sistema eléctrico resulta relativamente fácil y económicamente viable, ya que existen 
algunas técnicas ya establecidas que nos permitirán tener los niveles deseados para el caso 
en particular que se busca mejorar[20]. 
Al mejorar el factor de potencia también se consigue mejorar la calidad de energía y 
con esto se presentan los siguientes beneficios para el sistema eléctrico[20]: 
 Aumenta la vida útil de los equipos asociados al sistema eléctrico. 
 Mejora el funcionamiento y rendimiento del sistema eléctrico. 
 Reduce los costos de mantenimiento del sistema eléctrico. 
 Mejora la seguridad del sistema eléctrico. 
Los métodos tradicionales para la corrección del factor de potencia van desde la 
aplicación de dispositivos pasivos como capacitores, los cuales se encargan del factor de 
desplazamiento para tener un efecto en el factor de potencia total, este método es el más 
sencillo y generalmente que más se aplica. De igual forma existen dispositivos 
electrónicos más sofisticados que no únicamente mejoran el factor de potencia, sino que 
también reducen la distorsión armónica total[20]. 
2.9.3.  Desbalance de fases  
El concepto de sistemas balanceados o desbalanceados se aplica a sistemas trifásicos, 
debido a sus características constructivas un sistema balanceado se caracteriza por un 
desfasaje igual o muy similar  entre los voltajes del sistema, en teoría debería ser de 120  
grados [21]. En cuanto a la magnitud del voltaje, si las cargas que alimentan son idénticas 




o idóneo en la práctica nunca se encuentra. 
 
Figura 2.9.3. Señal de voltaje de un sistema trifásico de amplitud 120 [V] balanceado. 
Elaborado por: Diego Játiva  
En la Figura 2.9.3 se muestra el comportamiento del voltaje en un sistema trifásico 
completamente balanceado. Los beneficios que presenta un sistema balanceado en teoría 
son los siguientes: 
 La señal de voltaje es perfectamente senoidal. 
 No existe corriente por el neutro, en el caso ideal el neutro no sería necesario. 
 La corriente en las tres fases es la misma. 
 No existen pérdidas o son casi nulas.  
Que un sistema sea balanceado o desbalanceado no depende de la generación sino de 
las cargas, por esta razón frecuentemente los sistemas trabajan en régimen de desbalance 
y a la larga se pueden presentar un sinnúmero de efectos negativos para los usuarios. 
Estos pueden  ser sujetos a sanciones por  parte de la empresa que les brinda el servicio y 
de igual forma se puede ver afectada  las empresa distribuidora por el desgaste de equipos 
como transformadores o líneas de distribución[22]. 
 
























Figura 2.9.3.1. Señal de voltaje de un sistema trifásico desbalanceado. 
Elaborado por: Diego Játiva  
En la Figura 2.9.3.1 se muestra como los voltajes en cada una de las fases tienen diferente 
amplitud y se encuentran desfasados en ángulos distintos a 120 grados. Un sistema 
desbalanceado presenta las siguientes características: 
 Las señales de voltaje se encuentran distorsionadas 
 La corriente entre las fases no es la misma 
 Existen corrientes en el neutro 
 Existen pérdidas considerables  
2.9.4.  Desbalance de fases asociado a la calidad de energía 
El desbalance en los voltajes de un sistema es un problema que concierne principalmente 
a los sistemas de distribución debido a la presencia de cargas de una solo fase[23]. Desde 
el punto de vista de calidad de energía la existencia de un desbalance en los voltajes tiene 
efectos no deseados en los diferentes elementos conectados a un sistema. En el caso de 
motores se presenta como un incremento en las pérdidas, calentamiento excesivo y en 
consecuencia se reduce la vida útil del motor, para el caso de sistemas de distribución se 
presenta como un aumento en las pérdidas de potencia[24].  
Los usuarios de una red de distribución pueden tener cargas de una, dos o tres fases lo 
que obliga al sistema de distribución a trabajar en régimen de desbalance. La distribución 























desigual de las cargas entre las fases hace que se presente un desbalance en las corrientes 
y en consecuencia en el voltaje. Al tener que abastecer a todas las cargas de los usuarios 
ya sea que estas produzcan este fenómeno en mayor o menor medida, aparecen corrientes 
suplementarias de secuencia cero o secuencia negativa las que causan pérdidas 
adicionales y el calentamiento excesivo de máquinas asíncronas que pertenezcan a 
diferentes usuarios[24]. 
 En [25] nos presenta la medida de desbalance de voltaje para cuantificar el grado de 
desbalance que existe en este. 
𝑃𝑉𝑈𝑅 (%) =
𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒  
𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 (21) 
𝑃𝑉𝑈𝑅(%) =




2.10. Índices de calidad de energía bajo la distorsión armónica 
2.10.1.  Distorsión armónica total (THD) 
El THD es un índice importante ampliamente utilizado para describir problemas de 
calidad de energía en los sistemas de transmisión y distribución. Considera la 
contribución de cada componente armónico individual en la señal. El THD está definido 






          (23) 
Estas ecuaciones nos indican que el radio entre los valores rms de las señales, incluidos 
los armónicos y señales considerando solo la frecuencia fundamental definen la distorsión 
armónica total.  
2.10.2. Distorsión de demanda total (TDD) 
Considera los componentes de distorsión armónica hasta el orden 50, excluyendo a los 







          (24) 
2.10.3. Factor de influencia de teléfono (TIF) 
Este índice es una medida de la interferencia en circuitos de audio debido a la presencia 
de armónicos en el sistema, utiliza el concepto de THD influenciado por el factor 𝑊ℎ   que 










          (25) 
2.10.4.  Productos I*T y V*T 
Estos índices son utilizados para medir la interferencia causada por armónicos en circuitos 
de audio, debido a su relación con la distorsión de onda total I*T y V*T , son también 
indicadores de voltaje de distorsión y estrés en condensadores de derivación [12]. 
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(27) 
2.10.5. Desplazamiento, distorsión y factor total de potencia 
Debido a la presencia de armónicos en el sistema el factor de potencia debe considerar 
los valores rms de voltaje y corriente, de esta forma el factor de desplazamiento DPF 
caracteriza el factor de potencia mientras que el factor de distorsión TPF incluye las 
variaciones en las señales rms, y así se puede definir al factor total de potencia PFtotal 
como el producto de estos dos factores[12]. 
𝑃𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑃𝐹 ∗ 𝑇𝑃𝐹 = cos(𝜃1 − 𝛿1) ∗
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
        (28) 
2.10.6. Parámetros relacionados al voltaje 
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𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 =
|𝑉−|
|𝑉+|





        
(31) 
2.11. Filtros y metodologías para la mitigación de armónicos 
2.11.1. Atenuación de armónicos 
El estudio de las características y consecuencias de la presencia de armónicos en los 
sistemas eléctricos de potencia, principalmente en medio y bajo voltaje ha sido el punto 
de partida para que se planteen diferentes métodos para la mitigación o cancelación de 




filtros, estos han cumplido de forma satisfactoria según el caso de estudio con la 
reducción y cancelación de la distorsión armónica, a continuación se muestra cuales 
fueron estos dispositivos y como se ve reducida la distorsión armónica para los diferentes 
casos de estudio. 
2.11.2. Atenuación de armónicos en medio y bajo voltaje 
El incremento de cargas no lineales de uso doméstico y comercial ha causado que se 
generen una cantidad significativa de corrientes armónicas que fluyen a través de la red 
de medio y bajo voltaje, estos armónicos incluso  pueden ser amplificados por el 
fenómeno conocido como propagación de armónicos que es el resultado de la resonancia 
entre capacitores para la corrección del factor de potencia, transformadores y la 
impedancia de las líneas[26]. En el caso de bajo voltaje o a nivel residencial el constante 
aumento en la utilización de diferentes tipos de equipos electrónicos usados  ya sea de 
forma activa como es el caso de los rectificadores o pasiva como los inversores, estas son 
las causas del aumento en la demanda y el incremento de la distorsión armónica en el 
sistema[27]. 
Las posibles soluciones que se presentan para resolver este problema incluyen un 
enfoque desde el punto de vista pasivo o activo en el diseño e implementación de filtros, 
las soluciones basadas en filtros pasivos nos entregan la posibilidad de cancelar los 
armónicos, mitigar armónicos o cambiarlos a otras frecuencias[26]. mientras que las 
soluciones basadas en filtros activos son una forma efectiva de compensar las corrientes 
armónicas en el caso de usuarios y en el caso de las distribuidoras para compensar 
armónicos presentes en el voltaje [28]. 
2.11.3. Atenuación de armónicos utilizando filtros pasivos. 
La utilización de filtros pasivos es muy deseable desde el punto de vista económico y 
técnico debido a su simplicidad, estos filtros están diseñados con elementos reactivos 
como bobinas y condensadores, que pueden ir en paralelo o en serie con la carga, los 
filtros pasivos son diseñados para presentar una impedancia baja a una frecuencia 
establecida para el armónico de orden n que se desea mitigar o cancelar, también pueden 
ser diseñados como un filtro pasa banda el cual filtra armónicos sobre una frecuencia 
establecida[12].  






Figura 2.11.3. Filtro pasivo paralelo para fuente de corriente cargas no lineales. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 2.11.3.1 Filtro pasivo serie para fuente de voltaje cargas no lineales. 
Elaborado por: Diego Játiva  
2.11.4. Atenuación de armónicos utilizando filtros activos. 
Los filtros activos son dispositivos electrónicos que analizan el espectro de corrientes 
armónicas presentes e inyectan al sistema eléctrico un espectro de corrientes 180 grados 
desfasadas con las corrientes armónicas de la carga. El resultado de esta acción es la 
cancelación de las corrientes armónicas, de igual forma es posible conectar estos filtros 
en serie o en paralelo con la carga, actuando como fuentes de corriente y voltaje 




frecuencia fundamental y una alta impedancia para los armónicos que se desea 
cancelar[29][30]. 
 
Figura 2.11.4. Filtro activo paralelo para fuente de corriente cargas no lineales. 
Elaborado por: Diego Játiva 
 
Figura 2.11.4.1. Filtro activo serie para fuente de voltaje cargas no lineales. 
Elaborado por: Diego Játiva  
2.11.5. Combinación de filtros activos y pasivos 
Este tipo de configuración se conoce como filtros híbridos, debido a sus características 




armónicos, los filtros activos se utilizan en esta configuración para compensar armónicos 
de una frecuencia baja, de igual forma los filtros pasivos son capaces de mitigar los 
armónicos de orden alto, el filtro activo puede eliminar la resonancia entre la fuente y el 
filtro pasivo[29].  
 
Figura 2.11.5. Combinación filtros activo y pasivo para fuente de corriente cargas no lineales . 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 2.11.5.1. Combinación filtros activo y pasivo para fuente de voltaje cargas no lineales . 
Elaborado por: Diego Játiva  
2.12. Introducción a calentadores de agua del tipo inductivo 
Para conocer el funcionamiento de estos dispositivos es necesario conocer los principios 
teóricos eléctricos y electromagnéticos bajo los cuales estos han sido diseñados. En [31] 
se plantea los principios bajo los cuales se produce el calentamiento por inducción, para 
esto se establece el resultado de combinar leyes como Ley de Faraday, el Efecto y Joule 
Ley de Ampere con el fin de describir este fenómeno. El Efecto Joule se encarga de 







Figura 2.12. Campo magnético generado por un inductor. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Para lograr aumentar la temperatura de un material conductor se debe tener un campo 
magnético estable con una amplitud y que este sea en el variante tiempo, es necesario 
recalcar que en este proceso se pueden presentar picos de voltaje y de corriente muy 
elevados. 
Mediante la Ley de Faraday es posible realizar el análisis de como al hacer circular 
una corriente a través de un inductor o bobina se genera un campo magnético a sus 
alrededores, la intensidad del campo magnético inducido en la bobina dependerá de la 






Figura 2.12.1. Campo magnético generado por un inductor. 
Elaborado por: Diego Játiva  
2.12.1. Principios de funcionamiento  
Para la alimentación de estos dispositivos generalmente se utiliza una fuente de corriente 
alterna a una determinada frecuencia, (en el caso ecuatoriano es de 60 Hz), el paso de 
corriente en la bobina de inducción produce un campo magnético muy intenso y variante 
en el espacio dentro de la bobina[32]. 
 El campo magnético que genera la bobina producirá corrientes de Foucault o también 
conocidas como corrientes parásitas en el elemento de trabajo, estas corrientes al recorrer 
el elemento y por la resistencia que esté presente se produce un calentamiento por efecto 
Joule, esta potencia es disipada en forma de calor y se puede expresar mediante la relación 
de (33). Es de esta forma que al transcurrir este proceso el agua se calienta 
inmediatamente al tener contacto con el tubo o elemento de trabajo [33]. La expresión 
que indica la relación entre la corriente y la potencia se plasma en (32). 
   i =
𝑉
2𝜋 ∗ 𝐹 ∗ 𝐿𝑏
   (32) 
𝑃(𝑡) = 𝑖(𝑡)2 ∗ R      (33) 
Donde:  
𝐹   Frecuencia en Hz. 




Es importante señalar que en el material de trabajo se producirán magnetizaciones y 
también des magnetizaciones, esto va a generar pérdidas que de igual forma se 
convertirán en calor. 
2.12.2. Equipo utilizado 
El equipo utilizado en el Hotel Old Town Quito Suites es el EcoSmart ECO 11 de trece 
kilovatios sin tanque, este equipo tiene la capacidad de proporcionar 3.2 galones de agua 
caliente por minuto, posee un indicador digital de la temperatura de salida del agua. 
 
 







Figura 2.12.2.1. Funcionamiento interno del EcoSmart ECO 11. 
Fuente: ECOSMARTUS 
Tabla 2.12.2. Especificaciones técnicas del equipo EcoSmart ECO 11. 
Especificaciones  ECO 11 
Voltaje 220/240V 
Número de fases Monofásico 
Potencia  11.8kW 
Corriente 54A 
Protección 60A 
Cable Requerido 6 AWG 







Figura 2.12.2.2. Calentador de agua de inducción instalado en el inmueble. 
Fuente: Diego Játiva 
2.13. Configuración e Instalación del equipo Fluke 435 en el inmueble 
El lugar donde se realizó el presente trabajo de trata del Hotel Old Town Quito Suites, 
ubicado en José Antepara E3 61 y, Vicente León, Quito 170403. 
 
Figura 2.13. Ubicación Hotel Old Town Quito Suites . 




2.1.1. Fluke 435 
El equipo utilizado se trata del analizador de calidad de energía eléctrica Fluke 435 
categoría 1, este equipo es capaz de adquirir datos tales como: voltajes, corrientes, 
potencia, energía, armónicos y demás información necesaria para realizar un análisis de 
calidad de energía, además nos presenta la información en forma de histogramas y formas 
de onda lo que resulta muy útil para interpreta la información recopilada. 
 
Figura 2.13.1. Analizador de calidad de energía Fluke 435. 
Fuente: Fluke 
2.13.1. Configuración del equipo. 
Antes de instalar el equipo en el inmueble es necesario configurar al analizador en los 
parámetros necesarios para obtener una visión integral del estado en que se encuentra la 
red eléctrica sujeta al análisis. 
 





Para establecer los parámetros de cómo se almacena la información se debe ingresar a la 
función de registrador, esta función nos permitirá recopilar varias lecturas de los 
parámetros que nosotros deseemos, es muy importante que se establezcan los intervalos 
de tiempo correctos ya que la memoria se podría ver limitada, para nuestro caso se trata 
de intervalos de 10 min por un periodo de 7 días. 
 
Figura 2.13.2.1. Función registrador del analizador de calidad de energía Fluke 435. 
Fuente: Fluke 
 
Figura 2.13.2.2. Configuración de intervalos del analizador de calidad de energía Fluke 435. 
Fuente: Fluke 
Una vez que se han establecido los intervalos se deben seleccionar las variables eléctricas 
a ser medidas, el analizador nos proporciona un sinnúmero de variables que son 
fundamentales para conocer el estado de la red eléctrica, en nuestro caso se hace un 
énfasis en la distorsión armónica de corriente ya que es con esta información que se 





Figura 2.13.2.3. Selección de variables del analizador de calidad de energía Fluke 435. 
Fuente: Fluke 
2.13.2. Conexión realizada en el PCC 
Una vez que se han seleccionado las variables deseadas para el análisis se procederá a la 
instalación del mismo en el circuito a ser analizado para esto es necesario seguir los 
diagramas que nos proporciona el manual de usuario, tal como se muestra a continuación. 
 
Figura 2.13.2.  Diagrama de Conexión realizada en el PCC del Hotel Old Town Quito Suites . 
Fuente: Fluke. 
Conforme con lo que dispone la norma el analizador de calidad de energía Fluke 435 fue 
instalado en el PCC punto común de acoplamiento presente en el tablero principal del 





Figura 2.13.2.1. PCC para el Hotel Old Town Quito Suites . 
Fuente: Diego Játiva. 
 
Figura 2.13.2.2. Conexión realizada en el PCC del Hotel Old Town Quito Suites . 





Figura 2.13.2.3. Analizador en el PCC del Hotel Old Town Quito Suites . 
Fuente: Diego Játiva. 
Cuando se ha realizado la conexión del analizador a la red se debe presionar el botón de 
























MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
3.1. Regulación NO. ARCONEL 005/18  
La regulación emitida por parte del ARCONEL plantea parámetros que deben ser 
cumplidos para cumplir con los límites de calidad de energía partiendo desde la  
comercialización y distribución de energía eléctrica; de igual forma nos proporciona los 
procedimientos de registro, medición y evaluación de información para la distribuidora y 
los consumidores, según les corresponda a cada uno de ellos[3].La regulación nos 
presenta atributos de calidad que deben ser cumplidos por la distribuidora y por el usuario, 
estos se encuentran divididos de la siguiente forma: 
3.1.1. Calidad del producto 
3.1.1.1. Nivel de voltaje 
Este índice nos permite verificar la calidad del nivel de voltaje que se suministra al 
usuario, la regulación establece límites para la variación de voltaje los cuales se presentan 





∗ 100   [%]      (34) 
Donde:  
∆𝑉𝑘 Variación de voltaje en relación al voltaje del sistema. 
𝑉𝑘  Voltaje en el punto k en un intervalo de tiempo igual a 10 minutos. 
𝑉𝑁 Voltaje en el punto k. 
Tabla 3.1.1.1. Límites de variación de voltaje[2]. 
Nivel de Voltaje Rango 
Admisible 
Alto Voltaje (Grupo 1 y Grupo 
2) 
± 5.0 % 
Medio Voltaje ± 6.0 % 
Bajo Voltaje ± 8.0 % 
 Elaborado por: Diego Játiva. 
3.1.1.2. Perturbaciones rápidas de voltaje (Flicker) 
Las perturbaciones de corto plazo (Pst), es el indicador que evalúa la severidad de las 
variaciones en la amplitud del voltaje, la regulación indica que se avalúa conforme a la 




𝑃𝑠𝑡 = √0.0314𝑃0.1 + 0.0525𝑃1 + 0.0657𝑃3 + 0.28𝑃10 + 0.08𝑃50     (35) 
Donde: 
𝑃𝑠𝑡 Índice Flicker de corta duración. 
𝑃0.1, 𝑃1, 𝑃3, 𝑃10, 𝑃50: Niveles Flicker que están fuera del límite durante el tiempo de 
medición 
𝑉𝑁 Voltaje en el punto k. 
El límite establecido por la regulación es de la unidad para el Pst y el Plt. 
3.1.1.3. Distorsión armónica de voltaje 
La distorsión total de voltaje se debe evalúa mediante la ecuación 36, los límites 









     ] ∗ 100 [%]    (36) 
Donde: 
𝑉ℎ,𝑘  Armónica de voltaje h en el intervalo k. 
𝑉𝑛 Voltaje nominal en el punto de medición. 
𝑇𝐻𝐷𝐾 Factor de distorsión armónica total de voltaje. 
Tabla 3.1.1.3. Límites máximos armónicos de voltaje (% del voltaje nominal)[2]. 
Nivel de Voltaje  THD [%] 
Bajo Voltaje  8.0 
Medio Voltaje  5.0 
Alto Voltaje (Grupo 1)  2.5 
Alto Voltaje (Grupo 2)  1.5 
 Elaborado por: Diego Játiva. 
3.1.1.4. Desequilibrio de voltaje 
Este índice se evalúa con la ecuación 37, los límites permitidos por la regulación 
corresponde al 2% para cada uno de los niveles de voltaje en el punto donde se realizó 
las mediciones. 
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
|𝑉−|
|𝑉+ |
     ∗ 100 [%]  (37) 
Donde: 
𝑉− Componente de secuencia - del voltaje. 




3.1.2. Aspecto calidad del consumidor 
3.1.2.1. Distorsión armónica de corriente 
Esta resolución indica la responsabilidad que tienen los consumidores en mantener 
niveles de distorsión armónica bajo límites establecidos que serán evaluados mediante la 
distorsión armónica individual de corriente y la distorsión de demanda total, conforme a 

























𝐼ℎ,𝑘 Armónica h en un intervalo igual a k por 10 minutos. 
𝐼ℎ,𝑖 Componente de secuencia + de voltaje. 
𝐷𝐼ℎ,𝑘 Valor eficaz de la armónica h (para h= 2,3,…,50), en un intervalo de tiempo igual 
a 3 segundos (para i = 1,2,3,…..,200). 
𝑇𝐷𝐷𝑘 Factor de distorsión individual de corriente de la armónica h (para h= 2,3,.., 50) 
en intervalo de k de 10 min. 
𝐼𝐿 Corriente máxima de carga a frecuencia fundamental (60 Hz). 
3.1.3. Límites de distorsión armónica 
Los límites establecidos tanto para la distorsión armónica individual de corriente como 
para la distorsión de la demanda total se encuentran en la Regulación ARCONEL 005/18, 
capitulo 7, sección 29.2 limites; en base a esta tabla se plantean los límites de nivel 
máximo de armónicos pares e impares como un porcentaje de la corriente máxima de 
demanda. 
3.1.4. Medición 
Los equipos que se utilicen para mediciones en el sistema tienen que cumplir con los 
estándares IEC 61000-4-7 e IEC 61000-4-30. Los intervalos de tiempo en que se realizará 
la medición o adquisición de datos se establecen de la siguiente forma:  
El registro realizado de las variables eléctricas  y el almacenamiento de las mismas en 
cada punto donde se realizó las mediciones debe cumplir un periodo de tiempo no menor 





3.1.5. Cumplimiento de los índices de armónicos en el punto de medición 
Se considera que el consumidor o usuario cumple con los requerimientos establecidos por 
la norma cuando el factor de distorsión de demanda total en el punto donde se recopilo la 
información y el factor de distorsión armónica individual de corriente se encuentran con 
el 95% o más de los valores registrados dentro de los límites definidos[3]. 
3.1.6. Seguimiento de los aspectos de calidad responsabilidad del 
consumidor 
En el caso de los usuarios que incumplan con los parámetros de calidad responsabilidad 
del consumidor, estos tienen como obligación realizar las acciones correctivas necesarias 
para solventar los problemas que se hayan identificado en su red [3]. 
3.1.7. Recopilación de las mediciones de las variables eléctricas 
 Para esta parte del trabajo se realizó la adquisición de datos durante la semana 
correspondiente al 4 de febrero hasta el 11 de febrero del 2021, para este intervalo de 
tiempo se recopilaron 1.016 registros con un total de 9.144 datos. 
El análisis se realizará conforme a lo que manifiesta la regulación No. ARCONEL 
005/18 correspondiente a calidad de energía por parte del consumidor y calidad del 
producto en donde se establece que si el 95 % o más de los registros se encuentran dentro 
de los parámetros se está cumpliendo con la norma y el usuario no recibiría sanción 
alguna. 
3.2. Aspecto calidad del consumidor  
3.2.1. Niveles de corriente en las líneas  
Para tener una mejor visión de cómo se presenta la distorsión armónica en la corriente es 
necesario hacer un análisis de los puntos máximos, promedio y mínimos de la corriente 
fundamental, si bien este no es un parámetro que nos plantea la norma nos servirá más 
adelante para el cálculo de la distorsión armónica de corriente en el sistema. 
A continuación desde la Figura 3.2.1.1 hasta la Figura 3.2.1.3 se presenta el 
comportamiento de la corriente en cada una de las líneas y en el neutro, para el intervalo 
de tiempo en que se hizo la adquisición de datos, en la Tabla 3.2.1.1 hasta la Tabla 3.2.1.4 
se muestran los valores promedios máximos, medios y mínimos registrados de la 
corriente fundamental en el tiempo en que se realizaron las mediciones, estos valores nos 
proporcionan una visión de cómo y en qué grado los componentes armónicos presentes 






Figura 3.2.1.1. Nivel máximo de corriente en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 3.2.1.2. Nivel medio de corriente en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 















































Figura 3.2.1.3. Nivel mínimo de corriente en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.2.1.1. Datos de niveles máximos, medio y mínimo de corriente en la Línea 1 
Corriente Máxima L1 Corriente Mínima L1 Corriente Media L1 
Valor máximo [A] 80 50 52 
Valor mínimo [A] 0 0 0 
   Valor medio  [A]         14.34 1.90                      4.99 
 Elaborado por: Diego Játiva. 
La corriente en la Línea 1 alcanza valores máximos de 80 [A], el valor medio de la 
corriente máxima es de 14.34 [A] lo que indica que esos picos de corriente son escasos, 
en promedio la corriente se encuentra en 4.99 [A]. 
  

























Figura 3.2.1.4. Nivel máximo de corriente en la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 3.2.1.5. Nivel medio de corriente en la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 















































Figura 3.2.1.6. Nivel mínimo de corriente en la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.2.1.2. Datos de niveles máximos, medio y mínimo de corriente en la Línea 2 
Corriente Máxima L2 Corriente Mínima L2 Corriente Media L2 
Valor máximo [A] 112 68 74 
Valor mínimo [A] 2 0 2 
   Valor medio  [A]         31.12 9.01                      10.97 
 Elaborado por: Diego Játiva. 
La corriente en la Línea 2 alcanza valores máximos de 112 [A], el valor medio de la 
corriente máxima es de 31.12 [A] lo que indica nuevamente que esos picos de corriente 
son escasos, en promedio la corriente se encuentra en 10.97 [A]. 
 

























Figura 3.2.1.7. Nivel máximo de corriente en la Línea 3. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 3.2.1.8. Nivel medio de corriente en la Línea 3. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
















































Figura 3.2.1.9. Nivel mínimo de corriente en la Línea 3. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.2.1.3. Datos de niveles máximos, medio y mínimo de corriente en la Línea 3 
Corriente Máxima L3 Corriente Mínima L3 Corriente Media L3 
Valor máximo [A] 126 54 64 
Valor mínimo [A] 2 0 2 
   Valor medio  [A]         23.80 4.33                      9.34 
 Elaborado por: Diego Játiva. 
La corriente en la Línea 3 alcanza valores máximos de 126 [A], el valor medio de la 
corriente máxima es de 23.80 [A] los picos de corriente son escasos y por esta razón se 
encuentra este valor, en promedio la corriente se encuentra en 9.34 [A]. 
En los registros realizados se puede observar que existe una corriente en el neutro lo 
que nos indica que el sistema se encuentra desbalanceado. 


























Figura 3.2.1.10. Nivel máximo de corriente en el Neutro. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 3.2.1.11. Nivel medio de corriente en el Neutro. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 


















































Figura 3.2.1.12. Nivel mínimo de corriente en el Neutro. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.2.1.4. Datos de niveles máximos, medio y mínimo de corriente en el Neutro 
Corriente Máxima L3 Corriente Mínima L3 Corriente Media L3 
Valor máximo [A] 50 20 32 
Valor mínimo [A] 2 0 2 
   Valor medio  [A]         18.75 5.46                      8.31 
 Elaborado por: Diego Játiva. 
La corriente en el neutro alcanza valores máximos de 50 [A], el valor medio de la 
corriente máxima es de 18.75 [A] los picos de corriente son escasos y por esta razón se 
encuentra este valor, en promedio la corriente se encuentra en 8.31 [A]. 
3.2.2. Distorsión armónica individual de corriente Línea 1 
Para calcular este índice se toman valores desde el armónico número 2 hasta el número 
20 debido a que los armónicos de orden mayor a 20 son nulos, la metodología aplicada 
corresponde a la regulación No. ARCONEL 005/18 en donde se indica los límites para 




Para el cálculo de la 𝐼𝐶𝐶  es necesario contar con la información del transformador que 
abastece al inmueble, estos datos son proporcionados por la EEQ en un membrete 


























presente en la acometida expresa 
Tabla 3.2.2. Datos del transformador. 
Transformador  Datos 
Número empresa 49474 
Potencia (kVA) 300 
Número de fases  3 
Bajo voltaje  220/127 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
En el caso de la impedancia del transformador se toma el valor mínimo recomendado o 
el peor de los casos para transformadores de estas características según [34], 
correspondiente a un valor de 2%. 
Con esta información se procede a calcular la 𝐼𝐶𝐶  en el PCC según lo indica la 
regulación No. ARCONEL 005/18, en este caso el PCC se trata del tablero principal del 
hotel Old Town Quito Suites debido a que el inmueble posee una acometida expresa, para 
este cálculo utilizamos la siguiente expresión matemática[6][35]: 
𝐼𝑐𝑐 =
S ∗ 100
√3 ∗ 𝑉𝑠𝑒𝑐 ∗ (% 𝑍 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟)
     (40) 
𝐼𝑐𝑐 =
300 [kVA].∗ 100
√3 ∗ 0.22 [kV] ∗ (2)
     
(41) 
Donde: 
𝐼𝑐𝑐 Corriente de corto circuito en el secundario. 
𝑉𝑠𝑒𝑐 Voltaje en el secundario [kV]. 
𝑆 Potencia del transformador en [kVA]. 
𝑍 Impedancia porcentual (%) del transformador y del conductor. 
El valor encontrado es de 39.3647 kA. Para encontrar la  𝐼𝐿 se debe calcular un promedio 
de las corrientes máximas registradas en cada una de las líneas, a estos valores se los 
dividió para la 𝐼𝑐𝑐  y se obtuvo un resultado máximo de 1213.0981 amperios. Esto nos 






Figura 3.2.2. Armónicos de corriente en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
La Figura 3.2.2 nos muestra el porcentaje en que contribuyen individualmente cada uno 
de los armónicos presentes en la Línea 1, se puede apreciar que el armónico de orden 
impar que se ve predominante es el de orden H3 que alcanza un valor promedio 12,0496 
de la corriente fundamental, también se puede ver una importante presencia de los 
armónicos de orden H5, H7, H9 y H11 con valores que casi llegan al 10%.  En el orden 
de armónicos pares el predominante en el de orden H2 el cual alcanza un valor de 6,0256, 
el resto de armónicos pares no toman valores demasiado elevados ya que no sobrepasan 
el 3%. 




% de Cumplimiento 





¿Cumple con la 
regulación? 
H2 6.0256 15.4528 3.75 NO 
H3 12.0496 76.8701 15 NO 
H4 2.5207 85.8268 3.75 NO 
H5 8.9121 86.3189 15 NO 
H6 1.5665 99.7047 3.75 SI 









Distorsión Armónica Individual de Corriente L1



















H7 7.3515 90.5512 15 NO 
H8 1.1686 100.000 3.75 SI 
H9 7.0394 89.5669 15 NO 
H10 0.9649 99.7047 2.75 SI 
H11 7.7321 76.2795 11 NO 
H12 0.8294 100.000 2.75 SI 
H13 5.0560 91.8307 11 NO 
H14 0.7019 100.0000 2.75 SI 
H15 3.2168 95.9646 11 SI 
H16 0.6232 99.7047 1.5 SI 
H17 3.5391 87.6969 6 NO 
H18 0.5521 99.7047 1.5 SI 
H19 3.1928 89.5669 6 NO 
H20 0.4861 99.9016 1.5 SI 
Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Tabla 3.2.2.1 se muestra que, si bien algunos de los valores promedio de los 
armónicos se encuentran bajo los límites establecidos, la regulación establece que el 95% 
de los datos recopilados en el tiempo que se realizó la medición deben tener un valor igual 
o menor a los límites para cada armónico. Para el armónico de orden H2 y H3 es evidente 
que inclusive su promedio se encuentra fuera de los límites y esto se ve reflejado en el 
porcentaje de cumplimiento que estos presentan 15.4528 y 76.8701 respectivamente, si 
hacemos una evaluación del número de registros que se encontraron dentro de esos límites 
en el caso del armónico H2 únicamente 157 de los 1016 valores registrados se 
encontraban dentro del límite establecido por la regulación.  
Para el caso del armónico H5 que tiene un valor promedio de 8.9121%, el límite que 
le corresponde tiene un valor de 15%, el armónico de orden H5 aparentemente se 
encuentra bajo el límite que establece la norma, pero únicamente 86.3189% de los valores 
registrados en el periodo de tiempo que se realizó la medición para este armónico tienen 
un valor igual o menor al límite establecido. El promedio toma ese valor debido a que 
este armónico pudo tomar valores mucho más elevados a los que plantea el límite y de 
igual forma en instantes pudo tomar valores cercanos a cero. 
Este mismo comportamiento se ve reflejado en las Líneas 2 ,3 y el neutro, en donde 
no necesariamente el valor promedio que toma cada armónico de orden par o impar 







3.2.3. Distorsión armónica individual de corriente Línea 2 
 
Figura 3.2.3. Armónicos de corriente en la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
En la Figura 3.2.3 se puede visualizar que los armónicos predominantes en el orden par e 
impar son los armónicos de orden H2 y H3 respetivamente, a diferencia que esta vez la 
contribución de las demás componentes armónicas no toman valores considerables. En el 
caso de las armónicas impares a excepción de la armónica H3 no sobrepasan el 6 % y en 
las armónicas de orden par no llegan al 2 % de la corriente fundamental. 




% de Cumplimiento 





¿Cumple con la 
regulación? 
H2 4.4359 46.7520 3.75 NO 
H3 11.5714 78.9370 15 NO 
H4 0.9932 99.8031 3.75 SI 
H5 4.9932 95.4724 15 SI 
H6 0.5686 99.9016 3.75 SI 
H7 3.6200 99.6063 15 SI 
H8 0.3351 100.000 3.75 SI 
H9 3.1787 100.000 15 SI 
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H10 0.2483 100.000 2.75 SI 
H11 2.6694 99.6063 11 SI 
H12 0.2079 100.000 2.75 SI 
H13 1.8186 100.000 11 SI 
H14 0.1835 100.000 2.75 SI 
H15 1.4618 100.000 11 SI 
H16 0.1654 99.9016 1.5 SI 
H17 1.9139 96.8504 6 SI 
H18 0.1493 99.9016 1.5 SI 
H19 1.8653 97.1457 6 SI 
H20 0.1404 100.000 1.5 SI 
Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Tabla 3.2.3 se puede verificar lo que se presenta en forma de histograma en la Figura 
3.2.3, para este caso los únicos armónicos que no cumplen con los límites establecidos 
por la norma son los armónicos de orden H2 y H3, el armónico H2 únicamente el 
46.7520% de los registros se encuentran bajo el límite de 3.75 %. El armónico H3 el 
78.9370% de los valores registrados se encuentran dentro de los límites, el resto de 
armónicos presentes en esta línea están bajo los límites deseados. 
3.2.4. Distorsión armónica individual de corriente Línea 3 
 
Figura 3.2.4. Armónicos de corriente en la Línea 3. 
Elaborado por: Diego Játiva  
En la Figura 3.2.4 se pude apreciar que los armónicos de orden impar se presentan de 
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forma importante, el armónico predominante sigue siendo el de orden H3, que alcanza 
valores mayores al 20 % de la corriente fundamental y los armónicos de orden H5, H7, 
H9, H11 se encuentran sobre el 5 %. En el caso de armónicos pares estos no presentan un 
mayor aporte, el armónico H2 que es el predominante no llega a valores del 5 % y los 
armónicos pares que le siguen se ven casi nulos. 




% de Cumplimiento 





¿Cumple con la 
regulación? 
H2 3.1239 70.5709 3.75 NO 
H3 2.31539 27.1654 15 NO 
H4 1.0623 99.8031 3.75 SI 
H5 10.7871 74.1142 15 NO 
H6 0.7164 99.9016 3.75 SI 
H7 7.7074 91.3386 15 NO 
H8 0.5481 100.000 3.75 SI 
H9 8.2154 95.3740 15 SI 
H10 0.4853 99.9016 2.75 SI 
H11 7.5185 84.4488 11 NO 
H12 0.4249 100.000 2.75 SI 
H13 4.2019 99.1142 11 SI 
H14 0.3695 10.0000 2.75 SI 
H15 1.7931 100.000 11 SI 
H16 0.3289 99.9016 1.5 SI 
H17 3.2073 92.0276 6 NO 
H18 0.3017 99.9016 1.5 SI 
H19 3.1123 92.3228 6 NO 
H20 0.2703 100.000 1.5 SI 
 Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Tabla 3.2.4 se puede verificar que los armónicos impares desde el armónico H3 
hasta el H11 con excepción del H9 se encuentran fuera de los límites, de igual forma los 
armónicos H17 y H19 también se encuentran fuera de los límites, pero con menos de 3 
puntos porcentuales, los armónicos de orden par se ven dentro de la norma y únicamente 




3.2.5. Distorsión armónica individual de corriente en el Neutro 
 
Figura 3.2.5. Armónicos de corriente en el Neutro. 
Elaborado por: Diego Játiva  
La Figura 3.2.5 nos muestra la presencia de armónicos de corriente en el neutro debido a 
la presencia de corriente por el mismo, el armónico H3 tiene un valor demasiado 
pronunciado alcanzando más del 35 % de la fundamental, de igual forma el armónico H5, 
H7 se ven con más del 5 % de aporte y el armónico H9 sobrepasa el 10 % esto indica que 
en el neutro circulan corrientes demasiado elevadas debido a la contaminación armónica. 




% de Cumplimiento 





¿Cumple con la 
regulación? 
H2 8.9439 13.7795 3.75 NO 
H3 37.1416 11.1220 15 NO 
H4 1.8059 94.7835 3.75 NO 
H5 7.3832 92.2244 15 NO 
H6 1.0998 99.0157 3.75 SI 
H7 9.1090 90.9449 15 NO 
H8 0.5850 99.7047 3.75 SI 
H9 12.1041 83.0709 15 NO 
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H10 0.4650 99.6063 2.75 SI 
H11 3.3767 96.1614 11 SI 
H12 0.4356 99.5079 2.75 SI 
H13 3.4534 96.8504 11 SI 
H14 0.3391 99.9016 2.75 SI 
H15 3.1309 96.4567 11 SI 
H16 0.3074 98.9173 1.5 SI 
H17 2.5959 93.7008 6 NO 
H18 0.2597 99.5079 1.5 SI 
H19 1.7572 96.5551 6 SI 
H20 0.2402 99.4094 1.5 SI 
     Elaborado por: Diego Játiva. 
La Tabla 3.2.5 nos muestra que el armónico H3 es el predominante en el orden impar, 
únicamente el 11.1220 % de los valores registrados se encuentran dentro de los límites, 
en el caso de los armónicos de orden par el H2 es el predomínate con el 13.7795 % de los 
valores dentro del límite. 
3.2.6. Cálculo del factor de distorsión de demanda total TDD 
Para realizar este cálculo se toma la metodología de la regulación No. ARCONEL 005/18. 
Tabla 3.2.6. Datos de distorsión de demanda total del sistema. 




¿Cumple con la 
regulación? 
Línea 1 23.3908 51.8701 20 NO 
Línea 2 15.5593 79.2323 20 NO 
Línea 3 30.4849 27.4606 20 NO 
Neutro 43.4132 14.2717 20 NO 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
La Tabla 3.2.6 nos muestra que ninguna de las líneas cumple con el TDD, si bien la Línea 
2 tiene un promedio de 15.5593 % y aparentemente se encuentra dentro del límite 
únicamente el 79.2323 % de los valores registrados en el periodo de 7 días se encuentran 
en las condiciones deseables, en el caso de la Línea 1, 3 y el Neutro no únicamente su 
promedio se encuentra fuera del límite deseado, el porcentaje de valores registrados que 
cumplen con la regulación es muy bajo, de forma particular se debe señalar al neutro 
donde únicamente el 14.2717 % cumple con la regulación. 
3.3. Aspecto calidad del producto  
Es importante conocer la calidad del suministro de energía eléctrica a la cual accede el 




variables eléctricas establecidas para la calidad según la responsabilidad del consumidor, 
debido a que no se puede exigir al usuario cumplir con parámetros de calidad que la propia 
empresa distribuidora no cumple en el producto que le entrega. 
La regulación No. ARCONEL 005/18 plantea realizar un análisis de: Nivel de voltaje, 
Perturbaciones rápidas de voltaje (Flicker), Distorsión armónica de voltaje y 
Desequilibrio de voltaje, en este trabajo se realiza además de lo que solicita la norma un 
análisis adicional del factor de potencia. 
3.3.1. Nivel de voltaje 
Este análisis se realiza en base a los niveles de voltaje máximos, promedios y mínimos 
registrados en todo el periodo de medición, los límites admisibles para bajo voltaje no 
deben exceder el ±8 % del voltaje fundamental (127V) según la regulación No. 
ARCONEL 005/18.  
En la Figura 3.3.1.1 hasta Figura 3.3.1.3 se puede observar que los valores máximos, 
promedio y mínimos de voltaje en cada una de las líneas se mantienen dentro de los 
parámetros establecidos, cabe recalcar que por un instante de tiempo la Línea 3 dejó de 
prestar el servicio, este evento pudo haberse presentado por una desconexión de esta línea 
por parte de la distribuidora, pero posteriormente fue reconectada. 
Desde la Tabla 3.3.1.1 hasta la Tabla 3.3.1.3 se puede observar un resumen de los 
valores registrados en cuanto a voltajes máximos, promedio y mínimos en cada una de 
las líneas, además se presenta el porcentaje de los valores registrados que se encuentran 
dentro de los parámetros que establece la regulación No. ARCONEL 005/18, los mismos 






Figura 3.3.1.1. Niveles máximos de voltaje. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.1.1. Datos de niveles máximos de voltaje fases-neutro. 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo [V] 127.6 128.2 127.3 
Valor mínimo [V] 122.8 123.8 121.8 
Valor promedio 
[V] 
125.17 125.94 125.10 
% que cumple 
con los límites ± 
8% 
100 100 100 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
 
 


























Figura 3.3.1.2. Niveles promedio de voltaje. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.1.2. Datos de niveles promedio de voltaje fases-neutro. 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo 
[V] 
127.2 127.8 126.8 
Valor mínimo 
[V] 
104.7 105.6 104.6 
Valor promedio 
[V] 
124.73 125.46 124.66 
% que cumple 
con los límites ± 
8% 
99.80 99.80 99.80 































Figura 3.3.1.3. Niveles mínimos de voltaje. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.1.3. Datos de niveles promedio de voltaje fases-neutro. 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo 
[V] 
126.8 127.4 126.5 
Valor mínimo [V] 0 0 0 
Valor promedio 
[V] 
124.07 124.67 123.91 
% que cumple 
con los límites ± 
8% 
99.80 99.80 99.80 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
Para finalizar en la Tabla 3.3.1.4 se presenta un resumen del cumplimiento de los niveles 
de voltaje en sus máximos, mínimos y promedio en todo el sistema.  
Tabla 3.3.1.4. Resumen del cumplimiento de los niveles de voltaje. 
¿Cumple con la 
norma? 
Niveles máximos Niveles mínimos Niveles promedio 
No. ARCONEL 
005/18 
SI SI SI 
                 Elaborado por: Diego Játiva. 
3.3.2. Perturbaciones rápidas de voltaje (Flicker) 
Para este análisis se toman los datos registrados en cuanto a Flicker de corto plazo (Pst) 
y de largo plazo (Plt), siendo el límite máximo permitido según la regulación No. 
ARCONEL 005/18 la unidad. De igual forma se establece que los valores registrados 
deben estar al menos el 95 % dentro de los límites que plantea la norma, para que se 

























cumpla con la misma. 
En la Figura 3.3.2.1 correspondiente al (Pst) se puede distinguir el número de veces 
que cada una de las líneas cruza el límite, las líneas que más veces lo cruzan son la uno y 
la tres, en el caso de la línea dos solo lo hace en dos ocasiones. En la Tabla 3.3.2.1 se 
muestran los valores máximos, promedio y mínimos en cada una de las líneas y el 
porcentaje de registros que cumplen con la normativa. 
 
Figura 3.3.2.1. Flicker de corto plazo (Pst). 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.2.1. Datos de niveles Flicker de corto plazo (Pst). 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo  31.655 31.713 31.668 
Valor mínimo  0.051 0.05 0.049 
Valor promedio  0.2586 0.2931 0.2747 
% que cumple 
con los límites de 
1  
99.4094 99.6063 99.5079 
Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Figura 3.3.2.2 se muestra el Flicker de larga duración (Plt), podemos ver que las 
tres líneas sobrepasaron el límite en el mismo instante con amplitudes idénticas, todos 
estos valores se presentan en la Tabla 3.3.2.2. 




















Figura 3.3.2.2. Flicker de largo plazo (Plt). 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.2.2. Datos de niveles Flicker de corto plazo (Pst). 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo  13.84 13.87 13.85 
Valor mínimo  0 0 0 
Valor promedio  0.4287 0.4599 0.4384 
% que cumple 
con los límites de 
1  
98.7004 98.7204 98.7204 
Elaborado por: Diego Játiva. 
Para finalizar se presenta un resumen en la Tabla 3.3.2.3 de las perturbaciones de voltaje 
(Pst) y (Plt) del cumplimiento con la regulación establecida. 
Tabla 3.3.2.3. Resumen de perturbaciones de voltaje. 
¿Cumple con la norma? 
Pst Plt 
No. ARCONEL 005/18 SI SI 
               Elaborado por: Diego Játiva. 
3.3.3. Distorsión armónica de voltaje 
En la Figura 3.3.3.1 hasta la figura 3.3.3.3 se muestra el THD máximo, promedio y 
mínimo respectivamente a través del tiempo, en el intervalo en que se realizaron los 
registros, es necesario señalar un evento que se presenta en la Figura 3.3.3.2 y 3.3.3.3 
cuando THD supera el límite establecido y alcanza valores extremadamente altos, esto se 















puede ver reflejado en las Tablas 3.3.3.1  y 3.3.3.2, de igual forma se presenta el % de 
registros que se encuentran debajo del límite establecido y se considera que se está 
cumpliendo con la norma si estos registros son del 95 %. 
 
Figura 3.3.3.1. THD máximos de voltaje. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.3.1. Datos del THD máximo de voltaje. 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo  327.67 327.67 327.67 
Valor mínimo  1.32 1.2 1.32 
Valor promedio  2.53 2.47 2.65 
% que cumple 
con los límites de 
1  
99.80 99.80 99.80 
   Elaborado por: Diego Játiva. 





































Figura 3.3.3.2. THD Promedios de voltaje. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.3.2. Datos del THD promedio de voltaje. 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo  327.67 327.67 327.67 
Valor mínimo  1.28 1.15 1.28 
Valor promedio  2.38 2.22 2.40 
% que cumple 
con los límites de 
1  
99.80 99.80 99.80 
   Elaborado por: Diego Játiva. 





































Figura 3.3.3.3. THD mínimos de voltaje. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.3.3. Datos del THD mínimo de voltaje. 
# L1N L2N L3N 
Valor máximo  2.12 1.82 2.06 
Valor mínimo  0.93 1.04 0.97 
Valor promedio  1.65 1.49 1.67 
% que cumple 
con los límites de 
1  
100 100 100 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Tabla 3.3.3.4 se presenta un resumen del cumplimiento de la distorsión armónica 
THD de voltaje en sus niveles máximos, promedio y mínimos. 
 Tabla 3.3.3.4. Resumen cumplimiento THD de voltaje. 
¿Cumple con la 
norma? 
THD máximos THD promedio THD mínimos 
No. ARCONEL 
005/18 
SI SI SI 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
3.3.4. Desequilibrio de voltaje 
En la Figura 3.3.4.1 se presentan los niveles máximos, promedios y mínimos de 
desequilibrio de voltaje, se puede apreciar que en algunos instantes el límite de 2 % es 
superado, pero no alcanza valores importantes, el evento en que el desequilibrio tiene un 
valor demasiado elevado se ve registrado en la Tabla 3.3.4.1 donde se muestran los 
niveles máximos, promedios y mínimos registrados. De igual forma se presenta el 




































porcentaje de registros que cumplen con la norma para establecer si el desequilibrio de 
voltaje se encuentra dentro de lo requerido, los valores de desequilibrio promedio se ven 
elevados debido al evento que parece entre la hora 48 y 72 del registro, sin embargo, al 
ser un evento aislado el porcentaje de registros que cumple con la norma se encuentran 
sobre el 99 %. 
 
Figura 3.3.4.1. Desequilibrio de voltajes máximos, promedios y mínimos. 
Elaborado por: Diego Játiva  




Desequilibrio promedio Desequilibrio mínimo 
Valor máximo  327.67 327.67 1.18 
Valor mínimo  0.42 0.21 0 
Valor promedio  1.41 1.21 0.39 
% que cumple 
con los límites de 
1  
99.50 99.80 100 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Tabla 3.3.4.2 se muestra un resumen del cumplimiento del desequilibrio de voltaje 
para los valores registrados. 
Tabla 3.3.4.2. Resumen Desequilibrio de voltajes máximos, promedios y mínimos. 




Desequilibrio promedio Desequilibrio mínimo 
No. ARCONEL 
005/18 
SI SI SI 




































3.3.5. Factor de potencia 
En este análisis dela factor de potencia se recopilan toda la información registrada en los 
7 días que se realizaron las mediciones, el valor deseado de factor de potencia es 1 y el 
valor mínimo es de 0.92, con este parámetro se plantean a continuación un análisis gráfico 
del comportamiento del factor de potencia en la Figuras 3.3.5.1 hasta Figura 3.3.5.4, de 
igual forma se plasman los valores máximos, promedio y mínimo en la Tabla 3.3.5.1 hasta 
Tabla 3.3.5.4. 
 
Figura 3.3.5.1. Factor de potencia máximo. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.5.1. Datos del factor de potencia máximo. 
 
L1N L2N   L3N 
Valor máximo  
1 - 0.06 - 0.17 
Valor mínimo  
0.07 - 0.99 - 0.96 
Valor promedio  
0.63 -0.65 -0.60 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
 























Figura 3.3.5.2. Factor de potencia mínimo. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.5.2. Datos del factor de potencia mínimo. 
 
L1N L2N   L3N 
Valor máximo  0.91 - 0.32 - 0.41 
Valor mínimo  -0.04 -1 -1 
Valor promedio  0.25 -0.93 -0.92 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
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Figura 3.3.5.3. Factor de potencia promedio. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.5.3. Datos del factor de potencia promedio. 
 
L1N L2N   L3N 
Valor máximo  0.99 -0.23 -0.33 
Valor mínimo  0.03 -1 -0.99 
Valor promedio  0.47 -0.87 -0.84 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
 
Figura 3.3.5.4. Factor de potencia de todo el sistema. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.3.5.4. Datos del factor de potencia del sistema. 
 
L1N L2N   L3N 
Valor máximo  0.53 0.13 0.26 
Valor mínimo  -0.87 -0.96 -0.96 
Valor promedio  -0.31 -0.78 -0.63 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
El factor de potencia en su punto máximo no alcanza a llegar a los límites deseados, se 
evidencia especialmente en las Líneas 2 y 3 que el factor de potencia se encuentra muy 
bajo alcanzando niveles máximos de -0.06 y -0.17 respectivamente, únicamente la Línea 
1 llega a alcanzar los límites deseados, pero en intervalos muy pequeños de tiempo. 
El mismo patrón continúa con el factor de potencia promedio en cada una de las líneas, 
en cuanto al valor promedio únicamente la Línea 1 alcanza un valor de 0.99 en intervalos 






















muy cortos de tiempo, en la Línea 2 tiene un valor de -0.23 y en la Línea 3 un valor de -
0.33.  
Con el análisis que se ha realizado para cada línea se puede evidenciar el porqué de 
los valores obtenidos respecto al factor de potencia, en donde se ve que en el mejor de los 
casos alcanza un valor máximo 0.53 y tiene un promedio en sus valores máximos de -
0.31, no obstante es necesario recalcar que en promedio general de todo el sistema el 
factor de potencia se encuentra con un valor de -0,63. 
3.4. Análisis de los índices de distorsión armónica del calentador inductivo. 
En este caso de estudio se ha hecho un seguimiento al circuito de alimentación del 
calentador del tipo inductivo, lo que se busca es ver el comportamiento que tiene esta 
carga en la red de bajo voltaje del sistema en cuanto a la distorsión armónica de corriente. 
 Se utilizó el analizador Fluke 435 para recopilar la información durante un periodo 
de 7 días, desde la semana del 12 de febrero hasta el 19 de febrero del 2021. 
En este análisis se utilizan los límites establecidos de distorsión armónica de corriente 
según el estándar IEEE 519-2014 que es al que hace referencia la regulación No. 
ARCONEL 005/18. 
 
Figura 3.4. Instalación de analizador fluke en el circuito de alimentación del calentador de inducción.  
Fuente: Power Log Classic 
3.4.1. Niveles de corriente del calentador de agua de tipo inductivo. 
El circuito de alimentación del calentador de agua inductivo se trata de un circuito de 220 
voltios, por esta razón las mediciones se realizaron en las dos fases de alimentación y en 
el neutro. Tomando en cuenta estas consideraciones a continuación se presenta el 
comportamiento de la corriente en sus puntos máximos, promedio y mínimos en el 





Figura 3.4.1.1. Corriente máxima en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 3.4.1.2. Corriente promedio en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  




















































Figura 3.4.1.3. Corriente mínima en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.4.1.1. Niveles máximo, mínimo y promedio de corriente en la Línea 1. 
 
Corriente en la Línea 1 
Valor máximo  46 
Valor mínimo  0 
Valor promedio  46 
   Elaborado por: Diego Játiva. 




























Figura 3.4.1.4. Corriente máxima la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 3.4.1.5. Corriente promedio la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  




















































Figura 3.4.1.6. Corriente mínima la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.4.1.2. Niveles máximo, mínimo y promedio de corriente en la Línea 2. 
 
Corriente en la Línea 2 
Valor máximo  
46 
Valor mínimo  
0 
Valor promedio  
26 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
Una vez que se analizó la información recopilada se pudo ver que en el neutro existen 
corrientes que llagan a un máximo de 5 [A], siempre y cuando se realice un análisis en el 
orden de 200 ms, es por esta razón que en las lecturas de la corriente fundamental el 
analizador nos muestra como si no existiera corriente alguna. Esto debido a que 
únicamente se pude ver una corriente en el neutro cuando se utiliza el calentador de agua 
del tipo inductivo. 
Tabla 3.4.1.2. Niveles máximo, mínimo y promedio de corriente en el Neutro. 
 
Corriente en el Neutro 
Valor máximo  
46 



























Valor mínimo  
0 
Valor promedio  
26 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
3.4.2. Distorsión armónica individual de corriente en las Líneas 
Para el análisis de la distorsión armónica individual de este circuito se debe determinar 
nuevamente el PCC, se analizará un solo departamento como un usuario independiente, 
al tratarse de departamentos separados cada uno con su respectivo medidor se toma el 
concepto que expresa la norma y el PCC es el punto donde todos los departamentos se 
conectan a la red, en este caso es el tablero secundario perteneciente a un solo 
departamento, se mantendrán los límites debido a que en este caso se posee una 𝐼𝐿 menor 
a la de todo el inmueble, al realizar la relación de 
𝐼𝐶𝐶
𝐼𝐿
⁄  el único valor esperado puede 
ser mayor al obtenido anteriormente.  
En las Figuras 3.4.3, Figura 3.4.4 y Figura 3.4.5 se muestra el aporte promedio que 
tienen cada uno de los armónicos a la corriente fundamental, de igual forma en las Tablas 
3.4.3, Tabla 3.4.4 y Tabla 3.4.5 se plantea los límites para cada armónico según la 
regulación No. ARCONEL 005/1. Para el presente análisis se toma en cuenta desde el 
armónico de orden 2 hasta el armónico de orden 20 ya que los armónicos que siguen son 
nulos.  
Se considera que se está cumpliendo con la norma si el 95% de los datos registrados 




3.4.3. Distorsión armónica individual de corriente en la Línea 1. 
 
Figura 3.4.3. Armónicos de corriente en la Línea 1. 
Elaborado por: Diego Játiva  




% de Cumplimiento 





¿Cumple con la 
regulación? 
H2 35.8099 0.0000 3.75 
NO 
H3 23.7998 8.6224 15 
NO 
H4 17.2037 0.0000 3.75 
NO 
H5 13.8048 70.8622 15 
NO 
H6 11.4813 0.0000 3.75 
NO 
H7 9.9367 100.0000 15 
SI 
H8 8.5991 0.4955 3.75 
NO 
H9 7.7266 100.0000 15 
SI 
H10 6.8990 0.1982 2.75 
NO 
H11 6.3072 100.0000 11 
SI 
H12 5.7116 0.8920 2.75 
NO 
H13 5.3487 100.0000 11 
SI 
H14 4.8862 6.4420 2.75 
NO 
H15 4.5904 100.0000 11 
SI 
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H16 4.2760 0.0991 1.5 
NO 
H17 4.0486 100.0000 6 
SI 
H18 3.7968 0.1982 1.5 
NO 
H19 3.6383 100.0000 6 
SI 
H20 3.4256 0.5946 1.5 
NO 
     Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Línea 1 se puede ver como ninguno de los armónicos de orden par cumple con los 
límites establecidos por la regulación, el armónico de este orden predomínate es el H2 
que supera el 35 % de la corriente fundamental, en el caso de los armónicos de orden 
impar únicamente los que se encuentran fuera de los límites son H3 y H5 con 8.6224 % 
y 70.8622 % respectivamente. 
3.4.4. Distorsión armónica individual de corriente en la Línea 2. 
 
Figura 3.4.4. Armónicos de corriente en la Línea 2. 
Elaborado por: Diego Játiva  




% de Cumplimiento 





¿Cumple con la 
regulación? 
H2 18.9553 0 3.75 
NO 
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H3 12.4063 98.5133796 15 
SI 
H4 8.9910 0 3.75 
NO 
H5 7.3789 100 15 
SI 
H6 6.0003 0.99108028 3.75 
NO 
H7 5.2171 100 15 
SI 
H8 4.5143 14.0733399 3.75 
NO 
H9 4.0388 100 15 
SI 
H10 3.6033 12.4876115 2.75 
NO 
H11 3.3056 100 11 
SI 
H12 2.9863 20.5153617 2.75 
NO 
H13 2.8124 100 11 
SI 
H14 2.5604 58.3746283 2.75 
NO 
H15 2.4250 100 11 
SI 
H16 2.2415 3.07234886 1.5 
NO 
H17 2.1366 100 6 
SI 
H18 1.9903 12.0911794 1.5 
NO 
H19 1.9114 100 6 
SI 
H20 1.7957 14.0733399 1.5 
NO 
     Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Línea 2 se repite el mismo patrón que se pudo observar en la Línea 1, todos los 
armónicos de orden par se encuentran fuera de los límites que establece la regulación, el 
armónico predomínate de este orden es el H2 con un valor de 18.9553 %, en el caso de 
los armónicos de orden impar todos se encuentran dentro de los valores que nos 
recomienda la regulación. 






Figura 3.4.5. Armónicos de corriente en el Neutro. 
Elaborado por: Diego Játiva  




% de Cumplimiento 





¿Cumple con la 
regulación? 
H2 41.2427 0 3.75 
NO 
H3 31.5747 0 15 
NO 
H4 19.9700 0 3.75 
NO 
H5 23.7573 0 15 
NO 
H6 13.2787 0 3.75 
NO 
H7 17.7373 0.09910803 15 
NO 
H8 9.9460 0 3.75 
NO 
H9 13.3166 99.5044599 15 
SI 
H10 7.9671 0 2.75 
NO 
H11 10.7069 67.789891 11 
NO 
H12 6.6272 0 2.75 
NO 
H13 8.1729 100 11 
SI 
H14 5.6876 0 2.75 
NO 
H15 6.3956 100 11 
SI 
H16 4.9656 0 1.5 
NO 
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H17 5.4795 97.1258672 6 
SI 
H18 4.4310 0 1.5 
NO 
H19 5.1198 99,900892 6 
SI 
H20 4.0331 0 1.5 
NO 
     Elaborado por: Diego Játiva. 
En el caso del neutro se puede observar que nuevamente todos los armónicos de orden 
par se encuentran fuera de lo que establece la regulación, con valores baste considerables, 
el armónico predomínate se trata del H2 que alcanza un valor superior al 40 % de la 
corriente fundamental, en el caso de los armónicos de orden impar podemos observar que 
existen casos donde se encuentran fuera de los límites de la regulación, el armónico H3 
sobrepasa el 30 % de la corriente fundamental y es el predomínate en este orden. 
3.4.6. Cálculo del factor de distorsión de demanda total TDD 
En la Tabla 3.4.6 se muestra un resumen de en qué porcentaje se encuentra el TDD en 
cada una de las líneas. 
Tabla 3.4.6. Datos de distorsión de demanda total del sistema. 




¿Cumple con la 
regulación? 
Línea 1 54.4853 0.0000 20 NO 
Línea 2 28.6886 6.9376 20 NO 
Neutro 70.0777 0.0000 20 NO 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Tabla 3.4.6 se puede observar que ninguna línea cumple con los límites establecidos 
por la regulación en cuanto al TDD, los valores promedio se encuentran 
considerablemente fuera de los límites y el porcentaje de valores recopilados en el tiempo 
de 7 días se encuentra por debajo del 10 % llegando al caso de que en ningún momento 
se encontró un dentro del límite.  
3.4.7. Factor de potencia 
Si bien la regulación No. ARCONEL 005/18 no plantea como uno de los parámetros de 
responsabilidad del consumidor al factor de potencia es necesario conocer cuál es el 
efecto de la carga inductiva en el factor de potencia del circuito. Una vez que se conoce 
estado del factor de potencia se tiene punto de partida para establecer acciones correctivas 
en cuanto a la distorsión armónica de corriente ya que estos dos parámetros van de la 
mano. 




de tiempo en que se realizó la adquisición de datos del circuito perteneciente al calentador 
de inducción, en la Tabla 3.4.7 se presentan valores máximo, promedio y mínimo. 
 
Figura 3.4.7. Factor de potencia del sistema. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tabla 3.4.7. Datos del factor de potencia del sistema. 
 
Fp máx. Fp min. Fp prom. 
Valor máximo  
0.3 0 0.19 
Valor mínimo  
0.16 -0.28 -0.13 
Valor promedio  
0.22 -0.04 0.07 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
En la Tabla 3.4.7 se puede ver que el valor máximo que alcanza el factor de potencia es 


























ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ACCIONES 
CORRECTIVAS 
4.1. Resultados aspecto calidad del consumidor  
La información recopilada en el Hotel Old Town Quito Suites ha sido evaluada según los 
parámetros que plantea la regulación No. ARCONEL 005/18 en cuanto a calidad del 
consumidor. 
El análisis realizado presenta los siguientes resultados: 
La distorsión armónica individual en la Línea 1 presenta problemas en cuanto a la 
presencia  de armónicos de orden impar H3, H5, H7 H9, H11, H13, H17 Y H19, el 
armónico predomínate se trata del H3 ya que 76.8701 % de los valores registrados en el 
periodo de 7 días se encuentran dentro de los límites establecidos y este alcanza un 
promedio de 12.0496 % de la corriente fundamental, de igual forma se presentan pero a 
menor medida armónicos de orden par H2 y H4, el armónico predomínate es el H2 con 
un promedio 6.0256 % de y el 15.4528 % de los valores registrados dentro de los límites 
establecidos por la regulación. 
La distorsión armónica individual de la Línea 2 únicamente tiene inconvenientes por 
la presencia de armónicos de orden H2 y H3 con valores promedio de 4.4359 % y 11.5714 
% de la corriente fundamental respectivamente, en cuanto a los valores registrados dentro 
del periodo de 7 días el armónico de orden H2 tiene un porcentaje de 46.7520 % dentro 
de los límites y el armónico de orden H3 78.9370 %. 
La distorsión armónica individual en la Línea 3 presenta problemas en los armónicos 
de orden impar, en los armónicos H3, H5, H7, H11, H17 y H19 el armónico predominante 
es el H3 con un valor promedio de 23.1539 % y un porcentaje de valores registrados 
dentro del límite establecido por la regulación de 27.1654 %. En el caso de los armónicos 
de orden par el único que se encuentra fuera de los límites establecidos por la regulación 
es el H2 con un valor promedio de 3.1239 % y un porcentaje de valores registrados dentro 
del límite establecido por la regulación de 70.5709 %. 
En el caso del neutro los armónicos de orden impar que se encuentran fuera de los 
límites de la regulación son H3, H5, H7, H9 y H17, el armónico predominante es el H3 
con un valor promedio de 37.1416 % y un porcentaje de valores registrados dentro del 
límite establecido por la regulación de 11,1220 %. Los armónicos de orden par que se 
encuentran fuera de los límites son H2 y H4, el armónico predominante es H2 con un 




establecido por la regulación de 13.7795 %. 
En el caso del TDD de cada una de las líneas en ningún caso se encontró dentro de los 
límites que establece la regulación, se debe recalcar que si bien el valor promedio de la 
Línea 2 es de 15.5593 y este aparentemente se encuentra dentro del límite únicamente el 
79.2323 % de los valores registrados se encontraron dentro de este, el valor promedio que 
se obtiene se debe a que en ocasiones se podrán encontrar valores que están por mucho 
fuera del límite pero en otros casos se podrán encontrar valores cercanos a cero. 
4.2. Acciones correctivas aspecto calidad del consumidor 
4.2.1. Corriente en el neutro. 
La presencia de corriente en el neutro nos indica que existe un desbalance de cargas, es 
necesario recalcar las características de uso y ocupación del inmueble en el que se ha 
realizado el presente trabajo, ya que al tratarse de un hotel el uso de las instalaciones tiene 
un comportamiento aleatorio. Los departamentos están distribuidos de forma adecuada 
en cada una de las líneas que alimentan al sistema, pero el grado de ocupación de cada 
uno de ellos puede producir este fenómeno, es por esta razón que proponer un balance de 
cargas desde el punto de vista técnico no es viable. 
El desbalance de cargas sumado a la elevada presencia de armónicos en cada una de 
las líneas ha producido la presencia de corriente en el neutro, al proponerse filtros para 
cada una de las líneas la inyección de reactivos a la red se ve elevada, proponer un filtro 
para el neutro cuando se han considerado las condiciones en las que se produce este 
fenómeno no es deseable desde el punto de vista técnico, debido a que una inyección de 
reactivos a través de una filtro contribuiría aún más a la congestión de las líneas.  
Se puede abordar este problema de forma indirecta, al eliminar los componentes 
armónicos predominantes de secuencia cero en cada una de las líneas estos ya no se 
adhieren al neutro lo que reduciría la corriente y la distorsión en la misma. 







Figura 4.2.1. Simulación de señal de corriente en el Neutro con todos sus componentes armónicos. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 4.2.1.1. Simulación corriente en el Neutro sin armónicos de secuencia cero en líneas. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Se puede ver en la Figura 4.2.1.1 que al eliminarse los armónicos predominantes de 






















Señal Afectada Señal Ideal




























secuencia cero en cada una de las líneas que comparten el neutro no solamente se reduce 
la amplitud de la misma sino que también se reduce la distorsión presente en la señal. 
4.2.2. Armónicos en la corriente. 
En el caso de la presencia de armónicos se procede a calcular un filtro pasivo para mitigar 
los armónicos predominantes que se encuentran fuera de los límites que plantea la 
regulación No ARCONEL 005/18, para esto se reconstruyó la señal de corriente con todas 
sus componentes armónicas encontradas, los valores utilizados corresponden al promedio 
de corriente máxima en cada línea ya que se busca observar el comportamiento de la 
corriente y sus componentes armónicos cuando se encuentra en funcionamiento la mayor 
cantidad de carga. 
Al eliminar los componentes armónicos predominantes en cada una de las líneas se 
está reduciendo la cantidad de corriente de demanda en cada una de ellas debido a que 
estas componentes poseen el porcentaje más elevado de la corriente fundamental, esto se 
verá reflejado en la forma de la señal de corriente y principalmente en el TDD. 
La distorsión total de la demanda es un parámetro que toma particular importancia en 
el PCC, debido a que es el punto donde la distribuidora puede tomar las mediciones de 
demanda de cada uno de los usuarios, se busca estar por debajo de los límites establecidos 
por la regulación para de esta forma evitar posibles canciones por parte de la distribuidora. 
4.2.3. Cálculo de filtro pasivo sintonizado L1. 
Tal como se muestra en el análisis anterior el armónico que se encuentra con el porcentaje 
más alto de la corriente fundamental es el H3, por esta razón se propone un filtro pasivo 
sintonizado para eliminar esta componente armónica. 
Generalmente el punto de partida para el diseño del filtro se basa en la corrección del 
factor de potencia. En este caso se tomará el valor de factor de potencia en el instante en 
que se encontró la potencia activa máxima promedio en la L1, de esta forma se asegura 
que no existirá una sobre compensación. 
 Para la sintonización del filtro se utiliza el factor δ que se indica en[36]. 
 Los límites de operación del filtro fueron evaluados según se indica en[37]. 
Tomando en cuenta todos estos parámetros se procede al cálculo: 
Tabla 4.2.3. Datos de potencia y factor de potencia en la línea 1. 
 
Potencia Aparente [kVA] 6.5 
 
Factor de potencia 0.85 





𝑃 = 𝑓𝑝 ∗ 𝑆 = 6.5 ∗ 0.85 = 5.525 [𝑘𝑉𝐴] 
Potencia reactiva. 
𝑄 = √𝑆 2 − 𝑃2  = √6.52 − 5.5252 = 3.424 [𝑘𝑉𝐴𝑅] 
Tabla 4.2.3.1. Datos de potencia del circuito L1. 
Datos del circuito 
 Potencia Aparente [kVA] 6.5 
 
Potencia Activa [kW] 5.525 
 Potencia Reactiva [kVAR] 3.424 
 
Factor de potencia  0.85 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
Cálculo de VAR para un factor de potencia igual a 0.95. 
𝑘𝑉𝐴𝑅 = 5.525(tan(31.7883) − tan(18.1948)) 
𝑘𝑉𝐴𝑅𝑠 = 1.6081 
Valor comercial 
𝑉𝐴𝑅𝑠 = 2.2 [𝑘𝑉𝐴𝑅] 
Potencia reactiva consumida del transformador 
𝑄 = 3.424−= 1.224 [𝑘𝑉𝐴𝑅] 
Potencia aparente entregada por el transformador 
𝑆 = √5.5252 + 1.2242 = 5.6589 [𝑘𝑉𝐴] 








Cálculo de filtro para armónico de orden 3 



























4954.332 valor muy alejado a la frecuencia de sintonía del filtro propuesto, eso nos 
asegura que el sistema no entrara en resonancia paralelo cerca del filtro. 
Sintonización del filtro para el tercer armónico 
ℎ = ℎ𝑛 + ( δ ∗ ℎ𝑛) = 3 + (−0.0375 ∗ 3) = 2.8875 







= 22 [𝑂ℎ𝑚𝑠]  








Factor de calidad 
Los valores típicos de Q se encuentran entre 20 y 30, mientras más alto sea el valor mejor 









El valor de R viene dado por las características constructivas del inductor, este es un valor 
recomendado. 
















= 5.7803 [𝐴] 



















∗  14.5165 = 1.7491[𝐴] 
Corriente en el filtro rms 
𝐼𝑟𝑚𝑠 = √(6.5681)




Corriente pico  
𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 = 6.5681 + 1.7491 = 8.3172[𝐴] 
Voltaje en el capacitor 
𝑉𝐶 = √3 ∗ 𝐼𝐹 ∗ 𝑋𝐶 = √3 ∗ 6.5681 ∗ 22 = 249.9823[𝑉] 
Voltaje del armónico 
𝑉𝐶 = √3 ∗ 𝐼3 ∗
𝑋𝐶
3
= √3 ∗ 1.7491 ∗
22
3
= 22.1913 [𝑉] 
Voltaje rms en el capacitor 
𝑉𝐶𝑟𝑚𝑠 = √(249.9823)
2 + (22.1913 )2 = 250.9653[𝑉] 
Voltaje pico en el capacitor 
𝑉𝐶𝑝𝑖𝑐𝑜 =  249.9823 + 22.1913 = 273.1567 [𝑉] 
Potencia reactiva que entrega el banco de capacitores 
𝑘𝑉𝐴𝑅 = √3 ∗ (250.9653) ∗ (6.7970) = 2.9510[𝑘𝑉𝐴𝑅] 
Determinación de los parámetros de operación del capacitor según IEEE 18 
Debido a los valores elevados de voltaje y corriente que se encontraron se utilizara un 
capacitor de mayor voltaje. Esto se debe al incremento que se dio al introducir el filtro al 
sistema por sus características constructivas, un inductor en serie con un capacitor. El 
capacitor utilizado deberá tener un voltaje nominal de 380 [V] 




Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 114.0751 NO 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 66.0435 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 71.8833 NO 
KVAR 135 134.1396 NO 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
El filtro queda especificado de la siguiente forma: 
Tabla 4.2.3.3. Características filtro 3er Armónico L1. 
Datos del filtro 
Potencia [kVAR] 2.2 




L [mH] 0.9947 
C [uF] 120.5690 
Factor de sintonía 2.8875 
R [𝑚Ω] 87.9543 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
La señal reconstruida de corriente sin la aplicación del filtro se muestra en la Figura 
4.2.3.1 y la señal de corriente posterior a la aplicación del filtro se muestra en la Figura 
4.2.3.2. 
 
Figura 4.2.3.1. Simulación señal de corriente L1 con todas sus componentes armónicas . 
Elaborado por: Diego Játiva  
 

























Figura 4.2.3.2. Simulación de corriente con filtro pasivo sintonizado para el 3er armónico en la L1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
4.2.4. Cálculo de filtro pasivo sintonizado L2 
Para el diseño del filtro en la L2 el armónico predominante es el H3, por esta razón se 
propone un filtro pasivo sintonizado. 
En el presente diseño se mantuvieron los mismos parámetros y metodología 
mencionada anteriormente. Para este caso en particular de la L2 el factor de potencia se 
encuentra en atraso y ya no es factible proponer una mejora al factor de potencia para el 
diseño del filtro, se plantea establecer el valor nominal de operación del filtro en base al 
70% u 80% de la potencia reactiva del total de la carga, tampoco se puede optar por una 
capacidad muy baja del condensador a modo de no afectar al factor de potencia ya que 
esto disminuiría el rendimiento del filtro[38]. 
Tabla 4.2.4.1. Datos del circuito L2. 
Potencia entregada por el transformador 
Potencia Aparente [kVA] 9.1 
Potencia Reactiva [kVAR] 2.6 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
La potencia a la que diseña el filtro es de 1.82 [kVAR] que corresponde al 70% del total 
de la carga, el valor comercial más cercano es 2 y con este valor se procede a realizar los 



























A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
Tabla 4.2.4.2. Cálculo de filtro pasivo sintonizado L2. 
Filtro pasivo sintonizado L2 para 𝟑𝒆𝒓 armónico 
Resonancia en paralelo del sistema 
ℎ = 86.60 No cae en resonancia cerca de la frecuencia  del filtro 
Reactancia del capacitor 
𝑋𝐶 24.2000 [Ohm] 
Reactancia del inductor 
𝑋𝐿  2.9024 [Ohm] 
Factor de calidad 𝑄 = 30 
R 96.7498[𝑚Ω] 
Condiciones de operación 
VAR que entrega el filtro al sistema 2.2725 [kVAR] 
Corriente inicial en el banco de capacitores 5.2548 [A] 
Corriente en el filtro 5.9710 [A] 
Corriente en el 3𝑒𝑟 armónico 2.6511 [A] 
Corriente rms en el filtro 6.5331 [A] 
Corriente pico 8.6221[A] 
Voltaje en el capacitor 249.9823 [V] 
Voltaje del 3𝑒𝑟 armónico 36.9976 [V] 
Voltaje rms en el capacitor 252.7053 [V] 
Voltaje pico en el capacitor 289.7029 [V] 
Potencia reactiva que entrega el banco de capacitores 
kVAR 2.8561 
Elaborado por: Diego Játiva. 




Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 114.8660 NO 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 66.5014 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 76,2376 NO 
KVAR 135 142.8073 SI 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
Se puede observar en la Tabla 4.2.4.3 que la potencia reactiva excede el límite por un 
7.8073%por esta razón se plantea aumentar la capacidad del banco de capacitores a 3 y 














Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 114.1775 NO 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 66.1028 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 72.5780 NO 
KVAR 135 135.277 NO 
   Elaborado por: Diego Játiva. 
El límite de potencia reactiva se ve sobrepasado por apenas un 0.2% por esta razón se 
puede considerar que el capacitor trabajara de forma normal. La nueva resonancia en 
paralelo es ℎ = 70.71 y se encuentra bastante lejos del filtro propuesto por esta razón no 
existiría ningún inconveniente.  
El filtro queda especificado de la siguiente forma: 
Tabla 4.2.4.5. Características filtro 3𝑒𝑟  Armónico L2. 
Datos del filtro 
Potencia [kVAR] 3 
Voltaje [𝑉𝐿 −𝐿] 380 
L [mH] 0.7294 
C [uF] 164.41 
Factor de sintonía 2.8875 
R [𝑚Ω] 64.4998 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
La señal reconstruida de corriente sin la aplicación del filtro se muestra en la Figura 







Figura 4.2.4.1. Simulación señal de corriente L2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 4.2.4.2. Simulación de corriente con filtro pasivo sintonizado para el 3er armónico en la L2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
La Línea 2 era la que presentaba menor distorsión armónica en la corriente con 78 9370% 






















Señal Afectada Señal Ideal


























de los valores fuera del límite establecido y un 11.5714 % de la corriente fundamental, 
por esta razón al aplicar el filtro la mejora en la señal es reducida. 
4.2.5. Cálculo de filtro pasivo sintonizado L3 
De igual forma para el diseño del filtro el armónico predominante es el H3, por esta razón 
se propone un filtro pasivo sintonizado. En el presente diseño se mantuvieron los mismos 
parámetros y metodología mencionada anteriormente.  
Al igual que en el caso de la L2 el factor de potencia en la L3 se encuentra en atraso y 
no es factible proponer una mejora al factor de potencia para el diseño del filtro, se plantea 
establecer el valor nominal de operación del filtro en base al 70% u 80% tal como se 
realizó en la L2. 
Potencia entregada por el transformador:  
Tabla 4.2.5.1. Datos del circuito L3. 
Potencia entregada por el transformador 
Potencia Aparente [kVA] 7.7 
Potencia Reactiva [kVAR] -2.7 
Elaborado por: Diego Játiva. 
La potencia a la que diseña el filtro es de 1.89 [kVAR] que corresponde al 70% de la 
potencia total de la carga, el valor comercial más cercano nuevamente corresponde a 2 y 
con este se realizaran los cálculos. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 
Tabla 4.2.5.2 Cálculo de filtro pasivo sintonizado L3. 
Filtro pasivo sintonizado L3 para 𝟑𝒆𝒓 armónico 
Resonancia en paralelo del sistema 
ℎ = 86.60 No cae en resonancia cerca de la frecuencia  del filtro 
Reactancia del capacitor 
𝑋𝐶 24.2000 [Ohm] 
Reactancia del inductor 
𝑋𝐿  2.9024 [Ohm] 
Factor de calidad 𝑄 = 30 
R 96.7498[𝑚Ω] 
Condiciones de operación 
VAR que entrega el filtro al sistema 2.2725 [kVAR] 
Corriente inicial en el banco de capacitores 5.2548 [A] 
Corriente en el filtro 5.9710 [A] 
Corriente en el 3𝑒𝑟 armónico 4.3868 [A] 
Corriente rms en el filtro 7.4092 [A] 
Corriente pico 10.3578 [A] 
Voltaje en el capacitor 249.9823 [V] 
Voltaje del 3𝑒𝑟 armónico 61.2196 [V] 
Voltaje rms en el capacitor 257.3694 [V] 
Voltaje pico en el capacitor 318.5890 [V] 
Potencia reactiva que entrega el banco de capacitores 
kVAR 3.2989 








Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 116.9860 NO 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 67.7287 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 83.8392 NO 
KVAR 135 164.9484 SI 
Elaborado por: Diego Játiva. 
La potencia reactiva excede el límite establecido por un 29.8497 % de lo permitido, en 
este caso se plantea utilizar 2 capacitores de 2 kVAR, de esta forma la corriente y potencia 
que anteriormente tenía que soportar uno solo queda dividida. 
Las reactancias capacitivas son las mismas, por esta razón la corriente a través de cada 
uno de ellos es igual, los capacitores se colocan en paralelo. 
𝑀𝑉𝐴𝑅𝑠 =
𝑘𝑉2














Corriente en el filtro rms 
𝐼𝑟𝑚𝑠 = √(4.3868)
2 + (2.9855)2 = 4.3868[𝐴] 
Potencia reactiva que entrega cada uno de los capacitores 
𝑘𝑉𝐴𝑅 = √3 ∗ (124.99) ∗ (4.3868) = 1.2776[𝑘𝑉𝐴𝑅] 




Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 63.2629 NO 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 63.2629 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 91.0900 NO 
KVAR 135 63.8830 NO 
Elaborado por: Diego Játiva. 




no fue necesario tomar un capacitor de voltaje superior al del sistema debido al modelo 
implementado. 
El filtro queda especificado de la siguiente forma: 
Tabla 4.2.5.5 Características filtro 3er Armónico L3. 
Datos del filtro 
Potencia [kVAR] 2 
Voltaje [𝑉𝐿 −𝐿] 220 
L [mH] 2.1884 
C [uF] 109.6082 
Factor de sintonía 2.8875 
R [𝑚Ω] 193.4996 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
La señal reconstruida de corriente sin la aplicación del filtro se muestra en la Figura 
4.2.5.1 y la señal de corriente posterior a la aplicación del filtro se muestra en la Figura 
4.2.5.2. 
 
Figura 4.2.5.1. Simulación señal de corriente L3. 
Elaborado por: Diego Játiva  





























Figura 4.2.5.2. Simulación de corriente con filtro pasivo sintonizado para el 3er armónico en la L3. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Tal como se puede ver en la Figura 4.2.5.2 existe una notable mejoría en la forma de la 
señal de corriente tras la eliminación del armónico H3 en comparación con la Figura 
4.2.5.2 donde este aún estaba presente. 
Al eliminar el armónico predominante de cada una de las líneas se procede a verificar 
nuevamente el TDD y los valores encontrados se presentan en la Tabla 4.2.5.6. 
Tabla 4.2.5.6 TDD después de aplicar el filtro. 
# TDD (%) 
Limites regulación No. 
ARCONEL 005/18 
¿Cumple con la regulación? 
Línea 1 19.7230 20 SI 
Línea 2 10.2005 20 SI 
Línea 3 19.4865 20 SI 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
Al eliminar el armónico predominante en cada línea se puede ver que el TDD en cada 
uno de los casos es encuentra bajo los límites establecidos por la regulación, esto se debe 
a que estos armónicos contribuían en mayor porcentaje a la distorsión armónica de 
corriente en comparación con otros componentes armónicos. Una vez implementado el 
filtro se podría mediante una medición comprobar si el 95 % delos valores registrados se 
























encuentran bajo los limites. 
4.3. Resultados aspecto calidad del producto 
La información recopilada en el Hotel Old Town Quito Suites ha sido evaluada según los 
parámetros que plantea la regulación No. ARCONEL 005/18 en cuanto a calidad del 
producto, este es un análisis complementario que busca tener una visión completa de la 
calidad de energía eléctrica desde la perspectiva de la distribuidora para complementar el 
análisis principal correspondiente al consumidor. 
El análisis realizado presenta los siguientes resultados: 
Los niveles de voltaje se encuentran dentro de los límites establecidos por la 
regulación No. ARCONEL 005/18 con más del 95 % de los valores registrados dentro 
del límite de ± 8% en todo el tiempo en que se realizaron las mediciones en el inmueble. 
El indicador Flicker en cuanto al  Pst y el Plt ambos se encuentran con más del 95 % 
de los valores registrados dentro de los límites establecidos por la regulación, lo que 
indica que no existe ningún tipo de inconveniente respecto a este indicador.  
La distorsión armónica de voltaje THD se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos con más del 95 % de los valores registrados dentro de los límites que plantea 
la regulación. 
El desequilibrio de voltaje cumple con los límites establecidos en la regulación, el 
porcentaje de valores registrados que se encuentran dentro de los límites es mayor al 95 
% que la regulación establece como recomendado. 
El factor de potencia es el indicador que presenta problemas, el valor máximo 
promedio que este alcanza es de 0.26 y llega a tener valores tan bajos como -0.96, en 
promedio el factor de potencia se encuentra en un valor de -0.63 el análisis grafico 
realizado revelo que existen fluctuaciones del factor de potencia en todo el periodo de 
tiempo en que se realizaron las mediciones encontrándose en valores negativos casi 
siempre, además este nunca alcanza el valor mínimo deseado de 0.92.  
4.4. Resultados circuito perteneciente al calentador de agua del tipo inductivo. 
La información recopilada en el Hotel Old Town Quito Suites ha sido evaluada según los 
parámetros que plantea la regulación No. ARCONEL 005/18, este análisis individual 
corresponde a la distorsión armónica del circuito perteneciente a uno de los calentadores 
de agua del tipo inductivo utilizado en el inmueble. 
El análisis realizado presenta los siguientes resultados: 




permitidos son: H3 y H5, el armónico predominante es el H3 con únicamente 8.6224% 
de los valores registrados dentro del límite. En el caso de los armónicos de orden par 
ninguno cumple con los límites deseados, los armónicos H2, H4 y H6 en ningún instante 
del periodo de tiempo que se registró la información cumplieron con los valores deseados, 
de igual forma el porcentaje de cumplimiento de los armónicos de orden par restantes no 
llega ni al 1%. 
En la Línea 2 todos los armónicos de orden impar cumplen con los límites tomando 
valores del 100% de datos registrados dentro de los límites deseados a excepción del 
armónico H3 que tiene un 98.5133% que de igual forma es bastante bueno. En el caso de 
los armónicos de orden par se repite la misma tendencia que en la Línea 1, ninguno de 
los armónicos cumple con los límites deseados, el armónico H2 y H4 son predominantes 
ya que ninguno cumplió con los límites en todo el tiempo en que se registró la 
información, el porcentaje de cumplimiento del resto de armónicos de orden par es 
bastante bajo alcanzando un máximo de 58.3746% en el H14. 
En el Neutro los armónicos de orden par que no cumplen con los límites deseados son 
H3, H5, H7, H11. Los predominantes son el H3 y H5 ya que el porcentaje de 
cumplimiento de los mismo es del 0%, en el caso de H7 no alcanza el 1% y el h11 alcanza 
un valor del 67.7898%. En el caso de los armónicos de orden par ninguno cumple con los 
límites deseados, todos los armónicos de este orden tienen un porcentaje de cumplimiento 
del 0%. 
En el caso del TDD ninguna de las líneas cumplo con los límites establecidos, el 
porcentaje llega a 6.9376 en la Línea 2 que es bastante bajo ya que no se alcanza ni el 
10%, en el caso de la Línea 1 y el Neutro se encuentra en el 0%, lo que indica que en 
ningún momento se encontró un valor dentro del límite. 
En el caso del factor de potencia alcanza un valor máximo de 0.3 que es demasiado 
bajo en comparación a los valores deseados de 1 o 0.92, incluso alcanzo valores negativos 
de -0.28, el valor promedio de todo el sistema es de 0.07. 
4.4.1. Acciones correctivas. 
Para el diseño del filtro se tomara como base el análisis de distorsión armónica en cada 
una de las líneas. Lo que se busca es mejorar la calidad de corriente presente en este 
circuito mediante la eliminación o atenuación de los armónicos. 
Los resultados obtenidos muestran un problema en todos los armónicos de orden par 
y en algunos de orden impar, la propuesta de aplicación de un filtro no solo busca una 




revisamos los resultados obtenidos en cuanto a distorsión armónica de corriente en todo 
el sistema podemos ver que en todos los casos los armónicos predominantes de orden par 
e impar son el H2 y H3 respectivamente, esto nos indica que si bien existen problemas 
con armónicos de orden superior estos no provocan ninguna afectación en todo el sistema.  
Para este caso particular se propondrá un filtro pasivo sintonizado para eliminar la 
componente armónica H2 que es el predominante en el circuito individual. 
La razón principal de plantear esta acción corresponde a la aleatoriedad de utilización 
del inmueble en que se ha realizado el presente análisis. De esta forma se plantea ubicar 
el filtro cerca de la carga que se ha demostrado está produciendo la distorsión armónica. 
4.4.2. Cálculo de filtro pasivo sintonizado calentador de inducción L1. 
En este caso se puede apreciar que el armónico predominante en el H2 por esta razón se 
propone un filtro pasivo sintonizado para eliminar este armónico. 
En el presente diseño se mantuvieron los mismos parámetros y metodología 
mencionada anteriormente.  
Tabla 4.4.2.1. Datos del circuito individual L1. 
Potencia entregada por el transformador 
Potencia Aparente [kVA] 1.9 
Potencia Reactiva [kVAR] 0.8 
Elaborado por: Diego Játiva. 
La potencia a la que diseña el filtro es de 0.56 [kVAR] que corresponde al 70% de la 
potencia total de la carga, el capacitor seleccionado es de 1 kVAR para el cálculo. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
Tabla 4.4.2.2. Cálculo de filtro pasivo sintonizado L1. 
Filtro pasivo sintonizado L1 para 𝟐𝒅𝒐 armónico 
Resonancia en paralelo del sistema 
ℎ = 122.4744 No cae en resonancia cerca de la frecuencia  del filtro 
Reactancia del capacitor 
𝑋𝐶 48.4000 [Ohm] 
Reactancia del inductor 
𝑋𝐿  13.0612 [Ohm] 
Factor de calidad 𝑄 = 30 
R 435.3741 [𝑚Ω] 
Condiciones de operación 
VAR que entrega el filtro al sistema 1.3696 [kVAR] 
Corriente inicial en el banco de capacitores 3.5985 [A] 
Corriente en el filtro 4.5278 [A] 
Corriente en el 2𝑑𝑜 armónico 1.6214 [A] 
Corriente rms en el filtro 3.9469[A] 
Corriente pico 5.2199 [A] 
Voltaje en el capacitor 301.3120 [V] 
Voltaje del 3𝑒𝑟 armónico 67.8823 [V] 




Voltaje pico en el capacitor 376.7463 [V] 
Potencia reactiva que entrega el banco de capacitores 
kVAR 2.1089 
Elaborado por: Diego Játiva. 
Debido a los valores elevados de voltaje y corriente que se encontraron se utilizara un 
capacitor de mayor voltaje. El capacitor utilizado deberá tener un voltaje nominal de 380 
[V]. 




Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 140.3927 SI 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 81.2800 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 99.1437 NO 
KVAR 135 210.8992 SI 
Elaborado por: Diego Játiva. 
La potencia reactiva y la corriente se encuentran fuera de los límites, por esta razón se 
utilizaran 2 capacitores de 1 kVAR. 
Al realizar nuevamente el cálculo se obtienen los siguientes resultados: 




Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 






KVAR 135 69.2393 NO 
Elaborado por: Diego Játiva. 
El filtro queda especificado de la siguiente forma: 
Tabla 4.4.2.5. Características filtro 2do Armónico L1. 
Datos del filtro 
Potencia [kVAR] 1 
Voltaje [𝑉𝐿 −𝐿] 220 
L [mH] 9.8481 
C [uF] 54.8041 
Factor de sintonía 1.925 
R [𝑚Ω] 870.7482 




La señal reconstruida de corriente sin la aplicación del filtro se muestra en la Figura 
4.4.2.1 y la señal de corriente posterior a la aplicación del filtro se muestra en la Figura 
4.4.2.2. 
 
Figura 4.4.2.1. Señal de corriente reconstruida con todas sus componentes armónicas  L1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
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Figura 4.4.2.2. Simulación de corriente con filtro pasivo sintonizado para el 2do armónico en la L1. 
Elaborado por: Diego Játiva  
Se puede apreciar en la Figura 4.4.2.1 una mejoría en la forma de la señal de corriente a 
comparación con la Figura 4.4.2.2 cuando aún estaba presente este armónico 
predominante, es posible mejorar aún más la señal de corriente al añadir más filtros pero 
esto implicaría una mayor inyección de reactivos a una sola línea. 
4.4.3. Cálculo de filtro pasivo sintonizado calentador de inducción L2. 
Para este cálculo una vez más el armónico predominante en el H2 por esta razón se 
propone un filtro pasivo sintonizado para eliminar este armónico.  
En el presente diseño se mantuvieron los mismos parámetros y metodología 
mencionada anteriormente.  
Tabla 4.4.3.1. Datos del circuito individual L2 
Potencia entregada por el transformador 
Potencia Aparente [kVA] 1.9 
Potencia Reactiva [kVAR] 1.1 
Elaborado por: Diego Játiva. 
La potencia a la que diseña el filtro es de 0.77 [kVAR] que corresponde al 70% de la 
potencia total de la carga, el capacitor seleccionado es de 1 kVAR para el cálculo. 
A continuación se presentan los resultados obtenidos: 
Tabla 4.4.3.2. Cálculo de filtro pasivo sintonizado L2. 
Filtro pasivo sintonizado L2 para 𝟐𝒅𝒐 armónico 
Resonancia en paralelo del sistema 
ℎ = 122,4744 No cae en resonancia cerca de la frecuencia  del filtro 
Reactancia del capacitor 
𝑋𝐶 48.4000 [Ohm] 
Reactancia del inductor 
𝑋𝐿  13.0612 [Ohm] 
Factor de calidad 𝑄 = 30 
R 435.3741[𝑚Ω] 
Condiciones de operación 
VAR que entrega el filtro al sistema 1.3696 [kVAR] 
Corriente inicial en el banco de capacitores 2.6274 [A] 
Corriente en el filtro 3.5985 [A] 
Corriente en el 2𝑑𝑜 armónico 0.7715 [A] 
Corriente rms en el filtro 3.6803 [A] 
Corriente pico 4.3700 [A] 
Voltaje en el capacitor 301.3120 [V] 
Voltaje del 3𝑒𝑟 armónico 32.3000 [V] 
Voltaje rms en el capacitor 303.0383 [V] 
Voltaje pico en el capacitor 335.3384 [V] 
Potencia reactiva que entrega el banco de capacitores 
kVAR 1.9294 
Elaborado por: Diego Játiva. 




capacitor de mayor voltaje. El capacitor utilizado deberá tener un voltaje nominal de 380 
[V]. 




Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 137.7442 SI 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 79.7469 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 88.2469 NO 
KVAR 135 192.9423 SI 
Elaborado por: Diego Játiva. 
La corriente rms y potencia reactiva están fuera de los límites, por esta razón se utilizaran 
dos capacitores de 1 kVAR como la Línea 1 y se procederá a calcular los límites de 
operación nuevamente. Para este caso no será necesario utilizar un capacitor de mayor 
voltaje. 




Limite en % del 
valor nominal 
Valor calculado % Fuera del límite 
𝑰𝑹𝑴𝑺  135 70.0361 NO 
𝑽𝑹𝑴𝑺 110 70.0361 NO 
𝑽𝑷𝑰𝑪𝑶 120 84.7180 NO 
KVAR 135 52.1839 NO 
Elaborado por: Diego Játiva. 
Los límites establecidos se encuentran dentro de los parámetros deseados. El filtro queda 
especificado de la siguiente forma: 
Tabla 4.4.3.4. Características filtro 2𝑑𝑜  Armónico L2. 
Datos del filtro 
Potencia [kVAR] 1 
Voltaje [𝑉𝐿 −𝐿] 220 
L [mH] 9.8481 
C [uF] 54.8041 
Factor de sintonía 1.925 
R [𝑚Ω] 870.7482 
  Elaborado por: Diego Játiva. 




reconstruida de corriente sin la aplicación del filtro se muestra en la Figura 4.4.3.1 y la 
señal de corriente posterior a la aplicación del filtro se muestra en la Figura 4.4.3.2. 
 
Figura 4.4.3.1. Señal de corriente reconstruida con todas sus componentes armónicas  L2. 
Elaborado por: Diego Játiva  
 
Figura 4.4.3.2. Simulación de corriente con filtro pasivo sintonizado para el 2𝑑𝑜  armónico en la L2. 
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Elaborado por: Diego Játiva  
Se puede apreciar en la Figura 4.4.3.2 una mejoría notable en la forma de la corriente a 
comparación de la Figura 4.4.3.1 en donde aún no se aplicaba el filtro pasivo sintonizado. 
Al aplicar los filtros se realiza nuevamente el cálculo del TDD el cual se presenta en la 
Tabla 4.4.3.5. 
Tabla 4.4.3.5. TDD después de aplicar filtros circuito calentador de inducción. 
# TDD (%) 
Limites regulación No. 
ARCONEL 005/18 
¿Cumple con la regulación? 
Línea 1 41.0570 20 NO 
Línea 3 21.5233 20 NO 
  Elaborado por: Diego Játiva. 
Si bien se ve una notable mejora en comparación con los valores medidos aún se 
encuentran fuera de los límites establecidos por la regulación, esto debido a las 
componentes armónicas de orden superior que mantienen una presencia importante. 
Para este caso la reducción del TDD en el circuito individual busca tener una 
repercusión positiva en el sistema eléctrico de todo el inmueble, esto debido a que el PCC 
donde la empresa distribuidora realizaría la medición en el caso de ser necesario seria en 
la acometida y no de forma individual en el circuito donde se realizó el presente análisis, 
este índice se ve reducido aún más si se toma en cuenta todas las cargas que se alimentan 
de la línea que también se alimenta este circuito. 
El resultado final en cuanto al TDD se vería reflejado al aplicar los filtros propuestos 
de forma individual en cada uno de los circuitos pertenecientes a los calentadores de 
inducción y posteriormente medir una vez más este parámetro en el PCC correspondiente 
a la acometida del inmueble. 
4.5. Análisis económico  
4.5.1. Costo de los materiales 
El valor de los componentes necesarios para los filtros propuestos en cada caso se muestra 
en la Tabla 4.5.1[39]. 
En el caso de los inductores es necesario la fabricación de los mismos debido a sus 
características, el costo de construcción se específica en la Tabla 4.5.1.1[40]. 
Tabla 4.5.1. Costo de los materiales de los filtros. 
Costo de Materiales 
Sistema eléctrico  




1 Condensador de corrección de factor de potencia trifásico 
380 [V]-2,5 [kVAR] 
1 40.80 
2 Condensador de corrección de factor de potencia trifásico 
380 [V]-3 [kVAR] 
1 42.20 
3 Condensador de corrección de factor de potencia trifásico 
220 [V]-2 [kVAR] 
2 47.80 
4 Inductor 9 [A]- 0.9947 [mH] 1 8.92 
5 Inductor 9 [A]- 0.7294 [mH] 1 8.92 
7 Inductor 11 [A]- 2.1884 [mH] 1 8.92 
Total 205.36 
Circuito individual calentador de inducción 
8 Condensador de corrección de factor de potencia trifásico 
220 [V]-1 [kVAR] 
4 38.44 
9 Inductor 5 [A]-9.8481 [mH] 1 8.92 
Total 162.68 
Elaborado por: Diego Játiva. 
La implementación de los filtros pasivos sintonizados propuestos resulta 
económicamente viable si se realiza la instalación en el punto de la acometida exprés de 
todo el inmueble, de optarse por la instalación en cada circuito independiente el costo 
económico se vería mucho más elevado ya que existen 8 departamentos, 7 a la disposición 
del público y 1 perteneciente a los administradores. 
Tabla 4.5.1.1. Costo de implementación de filtros en forma individual. 
Circuito individual calentador de inducción 
Concepto # de Departamentos Costo (USD) 
Filtros pasivo sintonizado 8 162.68 
Total 1302.44 
Elaborado por: Diego Játiva. 
Los valores referenciales presentados para la construcción de los filtros fueron obtenidos 
al realizar cotizaciones a distribuidores de materiales eléctricos en el mercado 

















CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
Se ha logrado el objetivo principal de este trabajo de titulación que correspondía a conocer 
el impacto que tiene el uso de calentadores de agua del tipo inductivo en la distorsión 
armónica de corriente en la red de bajo voltaje del hotel Old Town Quito Suites. 
El proceso de configuración e instalación del analizador FLUKE equipo utilizado para 
el presente estudio se realizó con éxito bajo todos los parámetros establecidos por la 
REGULACIÓN No. ARCONEL 005/18. 
El proceso de análisis para la cuantificación del factor de distorsión armónica 
individual de corriente y del factor de distorsión de demanda total en el punto de medición 
fue un éxito ya que se pudo verificar que componentes armónicas se encontraban fuera 
los límites establecidos y como cada uno de estos contribuían a la distorsión de la señal 
de corriente. 
Con respecto a las alternativas para la mitigación de armónicos se consiguió reducir 
la distorsión armónica de corriente al eliminar el componente armónico predomínate 
mediante la aplicación de un filtro pasivo sintonizado, esto se pudo apreciar mediante una 
simulación de la señal de corriente con un notable mejoría en la forma de la señal, de 
igual manera se cumplió con los límites establecidos por la REGULACIÓN No. 
ARCONEL 005/18 en cuanto al TDD. 
El diseño e implementación del filtro representa una propuesta viable desde el punto 
de vista económico y de funcionamiento.  
En cuanto a la calidad del producto se pudo verificar que la empresa distribuidora 
cumple con todos los parámetros señalados en la REGULACIÓN No. ARCONEL 005/18 
en cada uno de los índices que le correspondía. 
Si bien el factor de potencia no es un índice que se establece en la regulación se 
encontró que este se encontraba con valores muy bajos y en atraso, este caso es bastante 
particular al tratarse de un inmueble del tipo comercial, esto puede tener un efecto 
negativo en la congestión de las líneas ya que se está inyectando reactivos, sin embargo 
en la regulación no se ha especificado ningún tipo de sanción para estos casos. 
5.2. Recomendaciones 
En base a los resultados es recomendable desde el punto de vista económico y de 




exprés del inmueble ya que esta es la alternativa en donde se evidencio una considerable 
mejoría en cuanto a la reducción de la distorsión armónica de corriente y a la distorsión 
total de demanda. En comparación con la implementación individual de cada filtro en los 
departamentos pertenecientes al inmueble. 
Para posibles trabajos de investigación a futuro en cuanto a diseño de filtros activos 
se recomienda tener en cuenta los armónicos presentes en el circuito individual del 
calentador de inducción ya que esta también es una alternativa que podría manejar de 
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6.6. Proforma solicitada condensadores necesarios en el presente proyecto. 
 
